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NAUTIBAS

Le présent rapport annuel est remis dans le cadre du Contrat de Partenariat, conclu entre la C.0.B.A.S.
et la société NAUTIBAS, relatif au financement, a la conception, & la réalisation et a I'entretien —
maintenance d'un ensemble de 3 piscines situées sur les communes de Gujan-Mestras, la Teste de
Buch, et Arcachon, conformément a I'article 20.2 dudit Contrat.

Les mises a disposition des 3 piscines ont eu lieu, conformément au Contrat de Partenariat, le
31 octobre 2013.

Les piscines ont fait I'objet d’autorisations d’ouverture au public délivrées respectivement :

e Pour Gujan-Mestras : le 21 novembre 2013
e Pour la Teste de Buch : le 22 novembre 2013
e Pour Arcachon: le 27 novembre 2013

Le présent rapport annuel pour I'année 2018 concerne donc la cinquiéme année compléte d’activité
au titre des prestations d’entretien, de maintenance, de GER, et de fourniture d’énergies.

Il est divisé en deux grands chapitres :

o |e Chapitre 1 comporte I'ensemble des données techniques relatives aux opérations de
maintenance, de GER et de fourniture d’énergies, ainsi que le suivi des indicateurs de
performance ;

e Le Chapitre 2 comporte I'ensemble des données comptables et financiéres de I'opération.
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Piscines de la COBAS
Rapport d’activité annuel 2018
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Indicateurs Sécurité au 31/12/2018

AGENCE (2018)
: TF:0
Indicateurs TG - 0
1 ATSA

Dans le cadre de sa démarche permanente de
prévention des risques et d’amélioration des conditions
de travail, ENGIE Cofely a instauré depuis fin 2008, des
VPS (Visites Préventives de Sécurité) individuelles, qui
permettent de rechercher les actes et les conditions
dangereux susceptibles d’étre a l'origine des accidents et
de les minimiser.

8 causeries sur la période dont :

- Utilisation du PTI en astreinte

- Fixation échelle sur galerie

- Déploiement eSAFE (remontée situations dangereuses)
- Gestes et postures

. Contrdles sous-traitants réalisés depuis janvier 2018 :
Sous-traitance (AZUR CONCEPT, INTARSIA)




MARQUANT

2018

Remplacement terrasse bois DO GUJAN MESTRAS

Remise en état du jacuzzi DO GUJAN MESTRAS

Ouverture de DO Hamann GUJAN MESTRA et espace détende LA
TESTE

Remise en état électrofiltre chaufferie bois LATESTE

Dégradations par malveillance des cassiers ,plague faux plafond
vestiaire collectif, arrachage ban collectif ...

Mise en sécurité de zones dangereuses par travaux anticipation DO
Mise en place de led sur spot subaquatique et éclairage bassin GUJAN
MESTRAS

Réparation alimentation générale de la plaine suite a branchement gens
du voyage été 2018



Vos interlocuteurs au
quotidien




Vos interlocuteurs au quotidien

Structure Equipe

Interlocuteurs Clients

MAUTIBAS

NAUTIBAS

Phiippe DERAMECOURT
Présden: des PPP

Flarence RAMBOUR
Respansatie de Geston des PPP

Emmanusi DURAND
Direcleur Genéral ey Services Technigues

| ——
CNGIC Olivier CHANSAREL |t = I
Lofely Directeur d'Agence 1 -
| |
i ™
| |
Craire BONNARDEL e e e e d .
Drecteur ges Activiles Qpériticnnmeiles
Thiemy DUVERNELIL L e e e
Responsaple Degyriement o Exploitaban i
Chnstne BROCHGN

Asselanis d Exphitation

Cellukes support agence

Olvier MERIAL
Responsable Techingue

Gabrielks LEROI
Responsable Cuakle Sanle Securile
Envitnnneinent

Angéligue MICOULEAL
Responsable Péie Contracivel

Amaud BEAUDIMENT
Responsatile d’Expleitstan d'Equipe

|

Techniciens en charges des piscines

Philippe LALANDE — Suivi des
apérations GER et soutien technique

2330263 — Piscine Arcachon
Guillaume DERQULETTE

2330261 — Piscine Gujon-Mestias
Philippe LALANDE

2330262 - Piscine La Teste de Buch
Christophe CASTAGNET

Techniciens de recours et d’astreinte

Technicien de recours
Patrick ALVES

Techniciens d’astreinte
Thierry ANDRIEU
Christaphe CASTAGNET
Guillaume DEROULETTE
Thomas ETCHEGARAY
Philippe LALANDE

Al3in RIMONT

Cyrl BEL
Caodinaeur Régonal

Pascal BOURLOIS
Re=pansabie d'Explotation
Pecing Arcachon

Gloria SANCHEZ
Rexpansable d'Explotation
Phacine Gujan Meeiras

David FERREIRA
Rezpansabie d'Exglofation
Pigcine La Tests 08 Buch
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Suivi consommation - eau

+ Piscine La Teste de Buch

Conso d'eau COBAS m3 - La Teste
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Suivi consommation - eau

 Piscine La Teste de Buch

Commentaire

Diminution de la consommation d'eau sur
'année 2018

Moins de renouvellement d’eau sur les
bassins suite aux réglages ozoneurs bassins
sportif ludique et pataugeoire

Vidange pour arrét technique en Juillet 2018

Mangque systématigue nombres baigneurs
journalier pour pilotage

5 déjections dans bassin ayant entrainé des
fermetures temporaire

Consommation Annuelle 2018 — 13754 M3

Repartition des consommations EAU M3 La TESTE 2017

SPA
1%

Bassin SPORTIF
%

Bassin FOSSE
7

Repartition des consommations EAU M3 La TESTE 2018

SPA
1%

Bassin SPORTIF
5%




Suivi consommation - eau

« Piscine Gujan Mestras

Conso d'eau COBAS m3 - Gujan Mestras

#Gujan 2014 B Gujan2015 ®Gujan2016 ® Gujan 2017 ® Gujan 2018
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Suivi consommation - eau

B ——

» Piscine Gujan Mestras

Conso eau COBAS M3

janv fevr mars avril mai juin juillet Aout septembre octobre novembre decembre

Gujan 2018 1320 2264 2651 3696 4258 5010 6135 6809 7653 8482 9518 10311
Gujan 2017 342 934 1908 2913 3488 4270 5024 5583 6167 7065 7619 7870
Gujan 2016 320 577 728 930 1284 1480 2473 2938 3404 3757 4162 5319
Gujan 2015 423 949 1738 2690 3456 4323 6200 6830 7880 8645 9515 10342
Gujan 2014 821 1419 2009 2669 3489 4311 5901 6885 7680 8661 9505 10297

Commentaire

Augmentation de la consommation d’eau sur 2018, TAUX
de renouvellement d’eau plus important sur les bassins
principaux ( 7% d’augmentation sur le grand bassin )

Vidange des bassins réalisée sur décembre 2018 pour
I'arrét technique

5 déjections dans bassin ayant entrainé des fermetures
temporaire

Consommation d’eau annuelle 2018 — 10311 M3

Repartition des consommations EAU Gujan Mestras 2017

CPT EAU EFSG
9%

CPT EAU ECS
5%

CPT EAU EXT PENT
ARROSAGE ™
16%

P U hiad

Repartition des consommations EAU Gujan Mestras 2018

CPTEAUEFSG  CPT EAU ECS

CPT EAU EXT PETIT 9% an
ARROSAGE
13% ?

CPT EAV EFS

5%
3%
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Suivi consommation - eau

*« Piscine Arcachon

Conso d'eau COBAS m3 - Arcachon

¥ Arcachon 2014 W Arcachon 2015 B Arcachon 2016 B Arcachon 2017 W Arcachon 2018
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Suivi consommation - eau

» Piscine Arcachon

Conso eau COBAS M3

fevr avril

—

/ Commentaire
Diminution des consommations d'eau par rapport a
'année précédente.

Diminution du renouvellement d’eau de 4% sur le
bassin sportif suite au remplacement du module de
gestion de traitement de l'eau

25 déjections dans bassin ayant entrainé des fermetures
temporaire

Manque systématique nombres baigneurs journalier
pour pilotage

La consommation d’eau annuelle 2018 — 5577 M3

juillet Aout septembre octobre novembre decembre

Repartition des consommations EAU M3 ARCACHON 2017

Repartition des consommations EAU M3 ARCACHON 2018

EFSG
4%

EAU EXT ARROSAGE
o%




Suivi consommation - électrique

e Suivi de la consommation électrique par piscine

* Piscine La Teste de Buch

Energie élec COBAS EN MWh- La Teste
% laTeste 2014 ® |aTeste 2015 ® laTeste 2016 ® laTeste 2017 ® laTeste 2018
946
874 865 g4
786 769 | BESEGEE
713
631 26 550 § % |
584 564 565 | ¢
Al
k91
439 466 467
372 374 513402 : 510
39 : i
292 277 285 | AUORS. .
225 206 201 Emll
a7 125 147 &
aif [/}
janvier février mars avril mai juin juillet aolt septembre octobre novembre  décembre




Suivi consommation - électrique

« Piscine La Teste de Buch

Energie électrique COBAS MWH
février i Il .. i j 0 mm..ﬂm_._‘_cqm | octobre L novembre

décembre

Repartition consommations electricité kWH LA TESTE
2017

Energie Ventilation
5%

Eclairage public
_a% TD BassinFosse

5%

TD QubAnnexe
3%

Commentaire

\ Les consommations restent maitrisées

= | ¢ delta est lié en partie a la mise en place de lampes
LED dans les douches en Juillet 2018.

=0n constate également une baisse de 1% de la

consommation sur la partie TD CLUB (éclairage hall).
Repartition consommations electricité kWH LA TESTE

=La consommation électrique annuelle 2018— 846 ~.o_pm
Z—E—J Energie Ventilation Eclairage pubitic

% 3% TD Bassin Fosse
5%
\ TD Club Annexe

1%




Suivi consommation - électrique

* Piscine Gujan Mestras

Energie élec COBAS EN MWh- Gujan Mestras

“ Gujan 2014 ® Gujan 2015 ®Gujan 2016 M Gujan 2017 ™ Gujan 2018

37 D
| 561 S 584 598 | 7HQ B
5346 | o2 i
493 ,,, 494 g
423
wNm 321 335 :
Nd 262 2 il
172
154 Hmw
110 131
. 71
’ 4 r
i || _ _ _
janvier février mars avril juin juillet septembre octobre novembre décembre

'



p

Suivi consommation - électrique

« Piscine Gujan Mestras

Energie électrique COBAS MWH
janvier février mars avril mai juin juillet aolt septembre octobre novembre décembre
Gujan 2018 110 172 220 286 335 385 423 494 546 598 675 721
oE..m.: 2017 69 127 187 254 308 346 431 472 585 621 667 720
Gujan 2016 71 131 191 262 321 370 412 472 530 584 637 683
Gujan 2015 51 108 171 252 325 392 440 498 540 610 700 815
Gujan 2014 32 154 159 272 328 3% 440 493 561 624 686 743
Repartition consommations kWH électrique Gujan 2017
Mestras
Commentaire /
Tendance stable sur 2018.
Une augmentation sur le réseau éclairage bassin
(TD IMATEC ) de 6%
= Compensation de la hausse des consommations e cera0e
. . 0 g CPT305 .
par une optimisation du fonctionnement des CTA CPTORECL, BethaE

hall bassin (free cooling)
= Relamping hall bassin et subaquatique par
systéme lampe LED en décembre 2018 : effet a

mesurer en 2019
=Consommation annuelle 2018 — 721 MWh

I’

PUBLC

CPT 306 TD CLUB ANNEXE

BASSIN
4%

T VENTHATIO
N

Repartition consommations kWH électrique Gujan 2018

CPT 305 TD BASSIN

5%

CPT 308 ECLAIRAGE
PUBLC
8%

CPT 309 ENERGIE
VENTILATION

Mestras

TD IMATEC PATAUGEOIRE
%




Suivi consommation - électrique

+ Piscine Arcachon

Energie élec COBAS EN MWh- Arcachon

@ Arcachon 2014 M Arcachon 2015 M Arcachon 2016 B Arcachon 2017 ™ Arcachon 2018
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Suivi consommation - electrique

« Piscine Arcachon

Energie électrique COBAS MWH

février avril

\ Commentaire /

Légére augmentation des consommations
électriques sur 'année 2018 notamment en
Novembre et Décembre

= Augmentation de 4% sur le TD CTA HALL BASSIN
=|| est prévu le relamping lors de I'arrét 2019 du hall
bassin et des subaquatiques en technologie LED
identique a la piscine de Gujan Mestras

/._oo:mo:::m:o: annuelle 2018 — 700 MWh \

juillet aolt septembre octobre novembre décembre

Repartition consommations electricité kWH ARCACHON
2017

Eclairagepublic KW
Ventilation KW 0%
10% -

s

TD RFLKW
2%

TD Inatec Bassinkw
0%

Repartition consommations electricité kWH ARCACHON
2018
Eclairagepublic Kw

ventilation KW 0% TD R+l KW
9% 2%




Suivi consommation - chaleur

===+ Piscine La Teste de Buch

4,603 3,027 1,219 079 3579
3,08 2,605 2,092 1,487 0,774 0,863 0,619 1,222 2333 2,941 4518
3,755 3,425 2,747 1,879 1,177 0,984 0,748 0,97 1,763 2,367 2,814

Evolution du NC/DJ sur les trois derniéres années
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Suivi consommation - chaleur

* Piscine La Teste de Buch

Energie chaleur COBAS MWH
février avril i . jui juillet | 2ot septembre octobre novembre déc 3@8

Energie chaleur COBAS EN MWH- La Teste
% [aTeste 2014 ® laTeste 2015 ™ |aTeste 2016 B |aTeste 2017 ™ [|aTeste 2018
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Suivi consommation - bois

\

Commentaire

Le ratio mixité est de 14%.

~

Rupture du destructeur de suie électrofiltre sur le
premier trimestre : réparation du constructeur a
I'intersaison et redémarrage chaudiére bois courant

octobre .

Rigueur légeérement plus importante sur le premier

trimestre 2018

.Consommation annuelle 2018 — 918 MWh

) -

GAZ BOIS TOTAL Mixité Rejet CO2 Objectif Rejet CO2 Effactif
2018 __ Mwh pei Mwh pci | Mwh % 60gr/Mwutile |  185gr/MwUtile GAZ
01/01/2018 102 0 102 0,00% 5508 16983
02/01/2018 103 0 103 0,00% 5562 17149,5
03/01/2018 151 0 151 0,00% 8154 25141,5
04/01/2018 108 0 108 0,00% 5832 17982
05/01/2018| 35 0 35 0,00% 1890 5827,5
06/01/2018 30 0 30 0,00% 1620 4995
07/01/2018 31 0 31 0,00% 1674 5161,5
08/01/2018 22 0 22 0,00% 1188 3663
09/01/2018 23 0 23 0,00% 1242 3829,5
10/01/2018] 70 24 94 25,53% 5076 11655
11/01/2018| 82 41,46% 4428 7992
12/01/2018 130 56,92% 7020 9324
0 0

EER R rommes

REPARTITION DE LA PRODUCTION BOIS GAZ ANNUELLE
KWH UTILE%

78Kg CO2/Mwutile




Suivi consommation - chaleur

« Piscine Gujan Mestras

2,81 2,168 1,387 0,908 1,22 1,749 2,733 2,875
3,062 2,272 1,899 1,814 1,152 0,698 0,875 0,41 0,509 0,966 1,874 0,92
2,058 2,688 1,748 1,595 131 1,595 1,042 0,73 1,525 2,562 2,845 2,631

Evolution du NC/DJ sur les trois derniéres années
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Suivi consommation - chaleur

« Piscine Gujan Mestras

Energie chaleur COBAS MWH
janvier février mars avril mai juin juillet aolt septembre octobre novembre décembre
Gujan 2018 134 247 286 368 427 467 490 522 555 597 704 730
Gujan 2017 115 186 247 316 351 373 400 415 429 473 533 569
Gujan 2016 61 160 210 271 313 362 403 427 481 570 658 743
Gujan 2015 55 126 183 242 404 436 491 518 542 591 621 683
i Gujan 2014 101 191 276 341 417 461 482 514 538 581 613 630
_
Energie chaleur COBAS EN MWh- Gujan Mestras
" Gujan 2014 W Gujan 2015 ™ Gujan 2016 ® Gujan 2017 = Gujan 2018
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Commentaire
Augmentation de la consommation gaz, notamment sur le premier trimestre 2018
~ Rigueur légérement plus importante sur le premier trimestre
~ Consommation annuelle 2018 — 790 MWh
~ 2 Montées en température hebdomadaires Bébés nageurs (montée des bassins 4 32°C)
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Suivi consommation - chaleur

« Piscine Arcachon

2,686 2,085 1,685 ; 2,399 . 2,688
3,726 3,536 3,227 2,884 1,598 0,818 0,922 0,997 1,136 1,141 2,459 2,571
2,656 2,316 1,991 1,725 1,187 0,803 0,519 0,462 0,779 1,628 2,172 2,879

Evolution du NC/DJ sur les troils derniéres années
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Suivi consommation - chaleur

 Piscine Arcachon

Energie chaleur COBAS MWH
février avril i jui juillet aolt septembre octobre

novembre décembre

Energie chaleur COBAS EN MWh- Arcachon
% Arcachon 2014  ® Arcachon 2015  ® Arcachon 2016  ® Arcachon 2017  ® Arcachon 2018
746 763 oS3
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421 _" 5 r00 a7 114 B 404 .. 43d SR
341 ‘Waa || 34 _ . a8
. 304 | | 11 =
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janvier février mars avril mai juin juillet aodt septembre octobre novembre décembre

Commentaire .
onsommations sur 2018

~Réglage constructeur sur la chaudiére courant septembre 2018

~Chauffe des bassins plus importante suite & de nombreuses plaintes (temp bassin = 29°C)
~Correction des programmations Bébés nageur (montée a 32°C)

~Rigueur plus importante sur le premier trimestre 2018

~Consommation annuelle 2018— 753 MWh




Optimisation de
performance
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Optimisation de performance

e Comparaison des consommations des piscines de la COBAS

« Fréquentation baigneurs « Consommation renouvellement eau piscine par
baigneur
FREQUENTATION BAIGNEURS RENOUVELLEMENT D'EAU PAR BAIGNEUR

® Bassin litre/ baigneurs 2014 W Bassin litre/ baigneurs 2015 ® Bassin litre/ baigneurs 2016

® Bassin litre/ baigneurs 2017 # Bassin litre/ baigneurs 2018
EmmeS 840 103718

91728 I |

I

Arcachon La teste de buch Gujan mestras Arcachon La teste de buch Gujan mestras
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Optimisation de performance

« Consommation énergie électrique par baigneur « Consommation énergie chauffage par m? par an
CONSOMMATION KWH CONSOMMATION KW/M2/ANS
m—-mn.—.x_pc M\W>_mzmc x BKWH /m2/ans2014 BKWH/m2/ans2015 @ KWH/m2ans2016 WKWH/m2/ans 2017  MKWH/m2/ans 2018

# KWH ELEC/BAIGNEUR 2014 ® KWH ELEC/BAIGNEUR 2015 ® KWH ELEC/BAIGNEUR 2016
& KWH ELEC/BAIGNEUR 2017 = KWH ELEC/BAIGNEUR 2018
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Optimisation de performance

===+ Tableau récapitulatif 2018
Piscines 2018
Données Arcachon La teste de buch Gujan mestras
Fréquentation 70307 91728 92252
Surfaces Bassins (m?) 493 580 503
Volume Bassins (m3) 948 1630 728
Surface chauffée (m?) 1814 2173 1937
Mode de traitement Ozone + Chlore Ozone + Chlore Ozone +Chlore
Eau BASSIN (m3) 4232 12607 8424
Gaz (MWh PCS) 699 966 845
Electricité MWh - L &9 |1 709
volume renouvellement
d'eau pour baigneur 2792 9777 6968
DJU METEO FRANCE 1808
RATIOS DE CONSOMMATION
Données Arcachon La teste de buch Gujan mestras
Litres/baigneur Bassins () 40 107 76
Litres/baigneur ECS () 10 9 9
kWhgaz/baignheur 10 11 9
Kwhélec/baignheur 9 9 8
Ratio KWh/m?/ans 385 445 436
-, . Gl 44 o ST S 0



Optimisation de performance

» Rigueur météo — calcul des Degrés Jours par année

-




Optimisation de performance

e Synthése des bonus /malus 2018 pour les piscines de la COBAS

Ratio de consommation litre/baigneur sur La Teste de Buch, lié a une

fréquentation inférieure aux prévisions.

Le ratio de consommation litre/baigneur a augmenté sur Gujan

ceci est dli en partie a une fréquentation inférieure aux prévisions et
une augmentation de la consommation lors du remplissage aprés
arrét technique.

Ratio CO2 en augmentation suite a la panne de I'électrofiltre sur le
premier semestre 2018 (La teste de Buch)

Les engagements restent respectés sur les 3 équipements (ratio
espace annuel par piscine < 1000 Kw /m?/an).

Augmentation des pénalisations nettoyage (Arcachon et Gujan
Mestras).Probléme de personnel, action effectué par prestataire fin
2018

PISCINES DE LA COBAS

TABLEAU DE SYNTHESE DES BONUS/PENALITES

ANNEE 2018
Exploitation| 556,03€ | 552048€ | 527,36€ | 6603,86€
Nettovage | 15 60e| 2243.87¢ | 5563,22¢ | 1522871¢€
des plages
S/Total HT | 7973,65€ | 7764,35€| 6090,57€ | 21828,57¢€




Optimisation de performance

‘ _U IScine Q >—.0m0 _J on TABLEAU DE PENALISATION OU DE BONIFICATION POUR L'EXERCICE 2018 - Piscine d'Arcachon

Exploitation
N° Engagements Performances Centres Aquatiques hoints Points
de Mode bonification Mode pénalisation
retenus
base
1 Respect du planning de maintenance et du plan >0 1 point par retard excédant les 0
prévisionnel de GER révisé chague année seuils et tolérances
2 Rupture d'alimentation ou insuffisance d'alimentation 10 0
2a Electrique| 10 1 point par événement 0
2b Thermique| 10 1point par événement 0
1 point par retard excédant | '
3 Délais de dépannage 20 P e . 0

seuils et tolérances
1 point par tranche de 5°C, ou de
4 Maintien des températures eau et air (T°C, Hygrométrie) 10 10% HR excédant les seuils et 1
tolérances
1 point par retard excédant les

5i Engagement sur la disponibilité partielle des bassins 10 1
: i - B lledes ba seuils et tolérances
[ . 1 point par retard excédant |
5b Engagement sur la disponibilité totale des bassins 20 P e \ b 0
seuils et tolérances

Maintien de la qualité physico-chimique de |'eau des
63 : 9 physico 9 20 1 point par circuit non conforme 2

bassins
b Consommation d'eau hygiénique de bassins (ratio par 20 1 point par tranche de 1 point par tranche de 10L/baigneur 0

baigneur, hors vidanges) 10L/baigneur excédant les seuils et du RC

. , , L. Intrinséque au marché fourniture| 1 point partranche de 5 défauts
7 Maintien du bon état des aménagements intérieurs 20 nsed P . B i ~ 0
de chaleur excédant les seuils et tolérances
o . % point par kg CO2 /MWh Intrinséque au marché fournitur
8 Performances énergétiques thermiques 10 B . H ; .m ) / que € 0
d'amélioration de chaleur
% point par kg CO2 /MWh excédant
9 Appel aux énergies renouvelables - rejet de CO2 20 P P m / . 0
les seuils et tolérances
Nb points total 200 4

Coeff. Bonus / Malus a appliquer 4 la redevance R2b pour

% de pénalité: (196/200) = 2% Soit une pénalité de (26 367,75 € HT x2/100%) = 527,36 €
I'exercice 2018

Cumul des points sur la durée du contrat de Janvier 2013 au 31/12/ 2018 _ 25




Optimisation de performance

TABLEAU DE PENALSATION RELATIF A LA PRESTATION DE NETTOYAGE ET APPLICATION DU MALUS POUR L'EXERCICE 2018 - Plscine d'Arcachon

Nettoayge des plages et lignes d'eau

N° Engagements Performances Centres atiques Points Points
Aquatiq Mode bonification Mode pénalisation
de base
Respect des prestations journaliéres selon le programme
10 . .v . P ] m prog 20 1 point par non réalisation 2
défini en annexe 6d
R ctd tations hebdomadai lon|
10a espect des _uqmm .m ROt 20 1 point par non réalisation 2
programme défini en annexe 6d
Respect des perstations bi-annuelles selon le programme . -
Wb [ 20 1 point par non réalisation 0
défini en annexe 6d
Contréle hygiénique par laboratoire trimestriel le
10c W e n P 20 1 point par non réalisation 0
programme défini en annexe 6d
Contréle hygiénique par la COBAS 1 point par constat de non-
10d 20 conformité du Titulaire a ses 2
engagements contractuels.
Nb points total 100 6

Coeff. Bonus / Malus a appliquer 3 la redevance R2c pour
I'exercice 2018

% de pénalité: (94/100) = 6% Soit une pénalité de (92720,30 € HT x6/100%) = 5 563,22 €

de J

21

Cumuil des points surla durée du

jier 2013 au31/12/2018

I




Optimisation de performance

« Piscine de Gujan Mestras

TABLEAU DE PENALISATION OU DE BONIFICATION POUR L'EXERCICE 2018 - Piscine Gujan-Mestras

Exploitation
N*® Engagements Performances Centres Aquatiques Foints Points
de Mode bonification Mode pénalisation
retenus
base
1 Respect du planning de maintenance et du plan 20 1 point par retard excédant les seuils 0
prévisionnel de GER révisé chaque année et tolérances

2 Rupture d'alimentation ou insuffisance d'alimentation 10 0
2a Electrique| 10 1 point par événement 0
2b Thermique| 10 1 paint par événement 0

1 point par retard excédant les seuils
3 Délais de dépannage 20 P P , 1 '
et tolérances

. R . 1 point par tranche de 5°C, ou de 10%
4 Maintien des températures eau et air (T°C, Hygrométrie) 10 e _u X ) 0
HR excédant les seuils et tolérances

1 point par retard excédant les seuils

Engagement surla di ibilité partielle des bassins 10 1

5a gag a disponibilité pa n et tolérances
1 point par retard excédant les seuils
Sb Engagement sur la disponibilité totale des bassins 20 i P , 0
et tolérances

Maintien de la qualité physico-chimique de |'eau des ) = -
63 X g ks q 20 1 point par circuit non conforme 2

bassins
6b Consommation d'eau hygiénique de bassins (ratio par 7 1 point par tranche de 1 point par tranche de 10L/baigneur 0

baigneur, hors vidanges) 10L/baigneur excédant les seuils et du RC

, . Intrinséque au marché fourniture 1 point par tranche de 5 défauts
7 Maintien du bon état des aménagements intérieurs 20 n P i _u R \ 0
de chaleur excédant les seuils et tolérances
- . % point par kg CO2 /MWh Intrinséque au marché fourniture de
8 Performances énergétiques thermiques 10 P ' _u ) .m A / a 0
d'amélioration chaleur
% point par kg CO2 /MWh excédant
] Appel aux énergies renouvelables - rejet de CO2 20 P i m / : 0
les seuils et tolérances
Nb points total 200 4

Coeff. Bonus / Malus 3 appliquer 3 la redevance R2b pour

1 N % de pénalité: (196/200) = 2% Soit une pénalité de (27801, 34€ HT x2/100%) = 556,03 €
I'exercice 2018

Cumul des points sur la durée du contrat de Janvier 2013 au 31/12/ 2018 _ 46

T - = s A4 e G -



Optimisation de performance

TABLEAU DE PENALISATION RELATIF A LA PRESTATION DE NETTOYAGE ET APPLUICATION DU MALUS POUR L'EXERCICE 2018- Piscine Gujan-Mestras

Nettoayge des plages et lignes d'eau

N° En ments Performances Centres Aquatiques
eage Aquatiq Points Mode bonification Mode pénalisation .
de base retenus
Respect des prestations journaliéres selon le programme
10 ﬁ . u . P ! Rro8 20 1point par non réalisation 3
{défini en 6d
Respect des prestations hebdomadaires selon le
10a P P “ 20 1 point par non réalisation 3
programme défini en annexe 6d
Respect des perstations bi-annuelles selon le programme
0b |, _u ) i ! _ 20 20 1point par non réalisation 0
défini en annexe 6d
= = boratoire tr -
. Contréle :<m_m=._n.:m par laboratoire trimestriel le 20 1 point par non réalisation 0
programme défini en annexe 6d
Contréle hygiénique par la COBAS 1 point par constat de non-
10d 20 conformité du Titulaire 3 ses 2
engagements contractuels.
Nb points total 100 8

Coeff. Bonus / Malus a appliquer a la redevance R2c pour

|'exercice 2018

% de pénalité: (92/100) =8% Soit une pénalité de (92720,30 € HT x8/100%) = 7 417,62€

Cumul des points sur la durée du contrat de Janvier 2013 au 31/12/2018

]

12




Optimisation de performance

Piscine de La Teste de Buch

TABLEAU DE PENAUSATION OU DE BONIFICATION POUR L'EXERCICE 2018 - Plscine La Teste de Buch
Points
N°® Engag ts Perfo es Centres Aquatiques . . Polnts
) Ea de Mode bonification Meode pénalisation
retenus
base
1 Respect du planning de maintenance et du plan 20 1 point par retard excédant les seuils o
prévisionnel de GER révisé chague année et tolérances
2 Rupture d'alimentation ou insuffisance d'alimentation 10 0
23 Electrique| 10 1 point par événement 0
2b Thermique| 10 1 point par événement 0
1point par retard excédant | il
3 Délais de dépannage 20 B RaFLEs _d‘m cecantfes seulls 0
et tolérances
- . . . 1 point par tranche de 5°C, ou de 10%
4 Maintien des t t t 10 0
intien des températures eau et air (T°C, Hygrométrie) HR excédant les seuils et tolérances
1 point par retard excédant | il
Sa Engagement sur la disponibilité partielle des bassins 10 R w cecantles seulls 1
et tolérances
1 point par retard excédant | il
Sb Engagement sur la disponibilité totale des bassins 20 pointparre .m gl 0
et tolérances
Maintien de la qualité physico-chimique de |'eau des
6a . q o i 20 1 point par circuit non conforme 2
bassins
6b Consommation d'eau hygiénique de bassins {ratio par 20 1 point par tranche de 1 point par tranche de 10L/baigneur 3
baigneur, hors vidanges) 10L/baigneur excédant les seuils et du RC
L , ., . . Intrinséque au marché fourniture 1 point par tranche de 5 défauts
7 Maintien du bon état des aménagements intérieurs 20 . ) B 0
de chaleur excédant les seuils et tolérances
% point par kg CO2 /MWh Intrinséque au marché fourniture de
8 Performances énergétiques thermiques 10 EB \ P ; .m . / O 0
d'amélioration chaleur
% point par kg CO2 /MWh excédant
9 Appel aux énergies renouvelables - rejet de CO2 20 B R m / , N 20
les seuils et tolérances
Nb points total 200 28
_n.omm. wo:” h Malus  appliqueralaredevance RZbpour | o o\ o ies: (172/200) = 14% Soit une pénalité de (39431,99 € HT x 14%/100) = 5 520,48€
exercice

Cumul des points sur la durée du contrat de Janvi

2013 au 31/12/ 2018

I

109




Optimisation de performance

TABLEAU DE PENALISATION RELATIF A LA PRESTATION DE NETTOYAGE ET APPLICATION DU MALUS POUR L'EXERCICE 2018- Piscine La Teste de Buch
ZNRbBHn des plages et lignes d'eau
N° Engagements Perfor Ci Aquatiq Poi i
s Mode bonlification Mode pénalisation .
de base retenus
Respect des prestations journaliéres selon le programme . "
10 Py 20 1 point par non réalisation 0
défini en annexe 6d
R ctd tations hebdomadai lon|
10a . u_‘.m.m .m s 20 1 point par non réalisation 2
programme défini en annexe 6d
R ti i~ | |
106 mmumﬂ des perstations bi-annuelles selon e programme 20 1 point par non réalisation 0
défini en annexe 6d
Controle hygiéni | ire tri iel |
10c ontrole <m~m‘=._n.:m par laboratoire trimestriel le 20 1 point par non réalisation 0
programme défini en annexe 6d
1 point par constat de non-
10d |[Contrdle hygiénique par la COBAS 20 conformité du Titulaire a ses 0
engagements contractuels.
Nb points total 100 2
””HMEN..M h Malus & appliquer alaredevance R2cpour | o . i (98/100) 2% Soit une pénalité de (112 193,40 € HT x2/100%) = 2 243,87€

Cumul des points sur la durée du contrat de Janvier 2013 au 31/12/ 2018

| 1




Axe de progres

e Plan d’action :

Libellé

Etat

Remplacement éclairage hall bassin et subaquatique
Arcachon

Remplacement éclairage hall bassin et subaquatique La
Teste de Buch

Réfection Hammam Gujan Mestras

Réfection Hammam La Teste de Buch

Programmé arrét estival 2019

Programmé arrét estival 2019

Programmeé de Mars a Mi Avril 2019

Programmé de Mai a Juillet 2019



Maintenance et
exploitation

CNGIC

Cofely



Maintenance et exploitation
Répartition des demandes correctives et astreintes

« Piscine Arcachon

Répartition des demandes correctives
Piscine ARCACHON

VMCG; 10,64%
Sureté/Secu. Ing; Batiment; 6,81%

2,13%

_Chauffage; 9,79%
Plomb / Sanit;. il .

511%
_ECS; 5,53%

: =
__Equipements;
/. 3,83%

“\_Froid/Qlim;

Piscine Trait.Eau; 0,85%

49,79%

Analyse par domaine  Nombre de dépannages réalisés

Accessoires 0 0,00%
Batiment 16 6,81%
Chauffage 23 9,79%
Divers Services 0 0,00%
ECS 13 5,53%
Electricité 13 5,53%
Equipements 9 3,83%
Froid / Clim 2 0,85%
Piscine Trait.Eau 1117 49,79%
Plomb / Sanit 12 5,11%
Propreté 0 0,00%
Serrurerie 0 0,00%
Serv. Elec/ Eclairag 0 0,00%
Services 0 0,00%
Sureté/Secu. Inc 5 2,13%
Télésurveillance 0 0,00%
vme o 5 10,64%
Total général 235 100,00%

- =

Répartition des demandes d'astreintes
Piscine ARCACHON

VMC; 3,85%

o

Piscine Trait.Eau,___
69,23%

_.Chauffage;
19,23%

_-Equipements;

3,85%

~~_Froid /Clim;

3,85%

Analyse pardomaine  Nombre de dépannages réalisés

Accessoires
Batiment
Chauffage
Divers Services
ECS

Electricité
Equipements
Froid / Clim
Piscine Trait.Eau
Plomb / Sanit
Propreté
Serrurerie

Serv. Elec/ Eclairag
Services
Sureté/Secu. Inc
Telésurveillance
vMC .
Total général

RHOOOOOQOSHHOOOWOO

0,00%
0,00%
19,23%
0,00%
0,00%
0,00%
3,85%
3,85%
69,23%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
3,85%
109,00%

Commentaire

235 Opérations correctives
réalisées sur la période
dont 26 en astreinte

Environ 50% des opérations
concernent le traitement
d’'eau (correction des
parametres,
renouvellement d'eau,
traitement aprés
déjection)




Maintenance et exploitation
Répartition des demandes correctives et astreintes

Services;0,82%.

Serv.Elec/ ~

Piscine Gujan Mestras

Répartition des demandes correctives

Piscine GUJAN MESTRAS

Sureté/Secu. Ing;  Télésurveillance;

0,82%

Eclairag; 0,41% -~z

Serrurerie; 2,06%.____

Propreté ;0,82%

Piscine Trait.Eau;.

Plomb /Sanit;_~~
2,47%

-2,47% _VMC; 1,65%

Accessoires;
0,41%

_Batiment; 3,70%

Chauffage;
15,64%

Divers Services;
0,82%

T ECS; 2,47%

“_Electridté; 9,88%

43,21% __Equipements;
11,93%
= Extérieur;0,41%
. Analyse pardomaine  Nombre de dépannages réalisés
Accessoires 1 0,41%
Batiment 9 3,70%
Chauffage 38 15,64%
Divers Services 2 0,82%
ECS 6 2,47%
Electricité 24 9,88%
Equipements 29 11,93%
Extérieur 1 0,41%
Piscine Trait.Eau 105 43,21%
Plomb / Sanit 6 2,47%
Propreté 2 0,82%
Serrurerie 5 2,06%
Serv. Elec/ Eclairag 1 0,41%
Services 2 0,82%
Sureté/Secu. Inc 2 0,82%
Télésurveillance 6 2,47%
VMC 4 1,65%
Total général 243 100,00%

- _

Répartition des demandes d'astreintes
Piscine GUJAN MESTRAS

Serrurerie; 2,50%

VMC; 2,50%

_Batiment; 2,50%

____Chauffage;
25,00%

1 —_ ECS; 5,00%

Plomb /Sanit;
2,50%

Plscine Trait.Eau;_

50,00% y
“~__Electridté; 5,00%
“~._Equipements;
5,00%
Analyse pardomaine  Nombre de dépannages réalisés
Accessoires 0 0,00%
Batiment 1 2,50%
Chauffage 10 25,00%
Divers Services 0 0,00%
ECS 2 5,00%
Electricité 2 5,00%
Equipements 2 5,00%
Piscine Trait.Eau 20 50,00%
Plomb / Sanit 1 2,50%
Propreté 0 0,00%
Serrurerie 1 2,50%
Serv. Elec/ Eclairag 0 0,00%
Services 0 0,00%
Sureté/Secu. Inc 0 0,00%
Télésurveillance 0 0,00%
vmMce 1 2,50%
Total général 40 100,00%

Commentaire

243 Opérations correctives
réalisées sur la période dont
40 en astreinte

Environ 40% des opérations
concernent le traitement d'eau
38 demandes suite a des
alarmes automatiques sur la
chaudiere 2




Maintenance et exploitation
Répartition des demandes correctives et astreintes

« Piscine La Teste de Buch

Répartition des demandes correctives
Piscine LA TESTE DE BUCH

Sureté/Secu. Inc;__
0,26%
Serv. Elec/ Services; 0,26%
Eclairag; 0,26% - .

Plomb /Sanit;_—
4,92%

Piscine TraitEau;
44,82%

Télésurveillance;
0,26% ]

j. ECS;2,85%

VMC; 1,55%
Autre; 1,04%

_Batiment; 3,37%

___Chauffage;
24,09%

_Electridté; 8,81%

__Equipements;
7,51%

Analyse pardomaine Nombve de dépannages réalisés

Accessoires

Autre

Batiment
Chauffage

Divers Services
ECS

Electricité
Equipements
Piscine Trait.Eau
Plomb / Sanit
Propreté
Serrurerie

Serv. Elec/ Eclairag
Services
Sureté/Secu. Inc
Télésurveillance
VMC

Total général

a» -

0

4
13
93
0
11
34
29
173

[
(o]

glml—lHHl—‘OO

0,00%
1,04%
3,37%
24,09%
0,00%
2,85%
8,81%
7,51%
44,82%
4,92%
0,00%
0,00%
0,26%
0,26%
0,26%
0,26%
1,55%
100,00%

Répartition des demandes d'astreintes
Piscine LA TESTE DE BUCH

Plomb / Sanit;

_Batiment; 1,75%
3,51%

Piscine Trait.Eau; | ~._Chauffage;
40,35% 36,84%
Equipements; \' T ECS; 3,51%
1,75% T———Electridté;
12,28%

Analyse pardomaine  Nombre de dépannages réalisés

Accessoires 0 0,00%
Batiment 1 1,75%
Chauffage 21 36,84%
Divers Services 0 0,00%
ECS 2 3,51%
Electricité 7 12,28%
Equipements 1 1,75%
Piscine Trait.Eau 23 40,35%
Plomb / Sanit 2 3,51%
Propreté 0 0,00%
Serrurerie 0 0,00%
Serv. Elec/ Eclairag 0 0,00%
Services 0 0,00%
Sureté/Secu. Inc 0 0,00%
Télésurveillance 0 0,00%
vmMce 0 000%
Total général 57 100,00%

Commentaire

386 Opérations correctives réalisées
sur la période dont 57 en
astreinte

Environ 45% des opérations
concernent le traitement d'eau
21 demandes suite a des
alarmes automatiques sur la
chaudiére bois: ceci a été corrigé
apres intervention du
constructeur




Maintenance et exploitation

Astreinte

18

16

14

12

10

LY
(=Y

Commentaire

4

Astreinte 12 mois glissants

16

,%ea

o

m\% a% 4% ; o W AD a«%

W Arcachon ®Gujan Mestras & La Teste de Buch

s &
A ood.v

%
e o ™

Ci-dessus évolution des demandes de dépannages sur I'année pour les 3 éguipements : en zoom, les pannes sur le mois d'avril concernent notamment les pannes sur la chaudiére N2 a
Gujan Mestras, les pannes du mois de Septembre sur La teste concernent des défauts d'analyse sur le SPA de La teste de Buch (avant remplacement de la régulation et chambre

d’analyse)




Maintenance et exploitation
Pilotage

Répartition de la maintenance Répartition de la maintenance Répartition de la maintenance
Piscine ARCACHON Piscine GUIAN MESTRAS Piscine LA TESTE DE BUCH
exprimée ennombre exprimée ennombre exprimée ennombre

= Correctif = Correctif = Correctif
s Astreinte = Astrelnte = Astreinte
= Préventif « Préventif = Préventif

Commentaire

Ci-dessus, la répartition de I'activité en pourcentage. On remarquera une répartition de la moitié des demandes sur I'équipement de La Teste de Buch: plusieurs actions ont été menées afin
de les réduire: réparation de la chaudiére bois et remplacement d'éléments sur I'équipement solaire (production ECS), remplacement de la régulation du SPA

Pour les autres équipements, la répartition reste stable et les demandes d'intervention correspondent pour beaucoup & des corrections sur le traitement d’eau. A noter toutefois un
changement de prestataire et une révision globalisée sur les ozoneurs qui doit nous permetire de réduire sensiblement le nombre de pannes.







Bilan des travaux P3

o Récapitulatif des travaux GER réalisés en 2018

- Piscine de La Teste de Buch

Part d'activité PME 154%
- Solde 2018 113 210,44 € HT

-

»Remplacement des portes coupe feu
»Remplacement régulation SPA
»Remplacement de pieces sur chaudiére Bois, (électrofiltre) divers matériaux hydrauliques

»Quota des 30% d’activité par des PME sur le R3 dépassé

o




0010642651

0010642646

0010530156

0010717260

0010871213

0010715491

0010676290

0010550750

0010457769

0010455157

0010892975

0010438039

0010564456

0010577306

0010415823

0010703678

0010680024

0010646648

0010674110

0010610700

0010852591

0010540350

0010515169

0010786255

00108368671

0010904620

0010676291

0010453822

0010885300

0010591640

0010901234

0010715471

0010545021

0010814338

0010646207

0010851405

0010624600

230262 LATESTE

ZIFOX62 LATESTE
2330262 LA TESTE
2330262 LATESTE
2330262 LA TESTE
2330262 LA TESTE
20262 LATESTE
SHIIEL LA TESTE
2330262 LA TESTE
2330262 LATESTE
2330262 LA TESTE
2330262 LA TESTE
FRIORER LA TESTE
ZIIO2ET LATESTE
2300262 LATESTE
2330262 LATESTE
2330262 LA TESTE
2330262 LA TESTE
2330262 LA TESTE
2330262 LA TESTE
2330262 LATESTE
2330262 LA TESTE
2330262 LATESTE
2330262 LA TESTE
2330262 LATESTE
2330262 LA TESTE
2330262 LATESTE
2030262 LA TESTE
2300262 LATESTE
2330262 LATESTE
2330262 LA TESTE
2330262 LATESTE
2330262 LATESTE
2330262 LATESTE
2330262 LA TESTE
20262 LATESTE

Pz

P2

Pa

P3

P2

P2

Pz

P3

P3

P3a

P3a

P2

P2

P2

P2

P3

P2

P3

P2

P3

P2

P2

P3

P3

P2

P2

P2

P2

P2

P2

P2

P2

P2

FAHO261 GLUAN MEGTR P

22/06/18

22/06/18

16/05/18

20/08/18

03/12118

16/08/18

15/07/18

11/04/18

08/02/18

07/02/18

17/12/18

29/01/18

20/04/18

02/05/18

15/01/18

03/08/18

17/07/18

26/06/18

12/07/18

01/06/18

22/11/18

04/04/18

16/03/18

09/10/18

13/11/18

26/12/18

15/07/18

06/02/18

11/12/18

17/05/18

21/12/18

16/08/18

06/04/18

251018

25/06/18

2111118

11/06/18

CHIFFRE
AFFAIRE | EFFECTIF DE
- |ADRESSE = JAmida = | HORS PMi - PME - SOCIETE = LA PME |~ PME
PRESTATION NETTOYAGE FOSSE PISCINE
A2CORDES 33160 SAINT MEDARD ARRET TECHNIQUE 1150.00 €| izo %4 iad
PRESTATION REPRISE JONT DE HUBLOT FOSSE
A2 GCORDES 33160 SAINT MEDARD N1 2 600,00 €1 1208 ias
PRESTATION CONTROLE QUALITE AIR PISCINES
APAVE SUDEUROPE SAS 33370 ARTIGUES COBAS 2018 185000 €
PRESTATION ENTRETIEN OZONEUR LA TESTE DE|
AQUAVEX 60240 MONTAGNY ~ BUCH 26506,004] 1w 3 .
ARGCACHON PLOMBERE REMPLACEMENT CARREAL FAENCE LA TESTE
COUVERTURE 33120 ARCACHON  DE BUCH 15000 €] s e
ARCACHON PLOMBERE PRESTATION REPRISE CARRELAGE ET SYPHON
COUVERTURE 33120 ARCACHON VESTIARE F FOSSE LA TESTE 55200 €} (V) s 1
ARCACHON PLOMBERE
COUVERTURE 33120 ARCACHON Reprise carrelage losse 958.00 € A AL 1
AZUR CONCEPT
ENVIRONNEMENT SERVICES 33110 LE BOUSCAT  regularisalion cperalion analyses 227500 € [F1") oo 3
AZUR CONCEPT PRESTATION NETTOYAGE 2018 PISCINES COBAS
ENVIRONNEMENT SERVICES 33110 LE BOUSCAT LA TESTE DE BUCH 523 236.00 €] e =
AZUUR CONCEPT regularisation prestation SUPPLEMENTAIRE DE
ENVIRONNEMENT SERVICES 33110 LE BOUSCAT  NETTOYAGE 2017 96,00 €| 13w 2 ade i
Prestabon medfication ghambre mesure la teste de
BOBER JEAN HENRI 33000 BORDEAUX buch 196000 €] e s
COMPTE R NE PLUS UTILISER reparation ELECTROFLTRE comple r 14 106,75 €1 1) 50w
ETT SITE CDE UNIQUE MOTEUR REGISTRE SM24AX 241,38 €]
REMPLACEMENT EXTINCTEURS PISCINES LA
EUROFEU SERVICES SITE CDE UNIQUE TESTE 1 20: £
EUROFEU SERVICES SITE CDE UNIQUE regul prestation exiincleurs plalcnes cabas 73.80 €
HEXAGONE 05104 ARGENTEUL  intorvontion pour ko robol NGVRED 283,15 € A 36 b &3
HEXAGONE 5104 AHGENTELL MAINTENANCE ROBOT 193510 € i 308 ke
HEXAGONE 95104 ARGENTEUL INTER ROBOT PISCINE LA TESTE 24413 & su K aim
Conlraleur Modb. Mp, SérielP/BACNet, 10 E.Uni, &
Ls.B, 33160 ST MEDARD Sor.0 1114.46 € Inb ALY
ALDIT DES 3 PISCINE COBAS GTC par #SB suivant
LsB. 33160 STMEDARD  devis DV32060 71200€]  asw mate
INEO AQUITAINE SUD SNC 64600 ANGLET INTERVENTION ELECTRIQUE LA TESTE DE BUCH 568,80 €
MAINTENANCE ELECTRIQUE PISCINE LA TESTE
INEO AQUITAINE SUD SNC 33600 PESSAC DE BUCH 786,44 €
PRESTATION NTERVENTION TRAVAUX
NEO AQUITAINE SUD SNC 33600 PESSAC ELECTRIQUE PRISE ET TELEPHONIE 915,50 €]
NTARSIA SAS 33400 TALENGE Romise on otal plafond sauna LA TESTE 685000€l 5w .i
mTGA 33700 MERIGNAC EP LEGECS 185,00 €
reprise pelnlure parte convoyeur pisicne la teste de
MINOS SARL 233260 LA TESTE buch 173000€  axw 2aien
MINOS SARL 33260 LA TESTE REPRISE Murs 841700 & Azt 30 4 b
PRESTATION DE RAMONAGE ET DE
NOUVENE 44470 THOUARE DEGROUDCONNAGE DUNE CHAUDIERE 4 550,00 € 2sode 2t
ODYSSEE ENVIRONNEMENT  SITE CDE UNIQUE Analyses physico 20.00 €
ODYSSEE ENVIRONNEMENT  SITE CDE UNIQUE ~ Analyses physlco 2000
PRESTATION 2019 ANNUELLE PORTE ET PORTAL
ORONA SUD OUEST 33700 MERIGNAC PISCINE LATESTE 1378.74 €
PRESTATION ANNUELLE PORTE ET PORTAL
ORONA sSUD OUEST 233700 MERIGNAC PISCINE LA TESTE 137814 &
MAINTENANCE ASCENSEURS PISCINE COBAS LA
oTs PORTIS TESTE | 105000 ¢
PRESTATION NETTOYAGE ELECTROFLTRE
QHS AQUITANE GROUPE IGIENAIR CHAUDIERE BOIS LA TESTE 2018 3 234 00 €} Iz e =
ENTRETIEN TOIMURE TERRASSE PISICNE LA
QHS AQUITANE GROUPE IGIENAIR TESTE DE BUCH 1.900,00 £} LSTLY [TPSTY
SUEZ RV SUD OUEST 33603 PESSAC LOCATION BENNE POUR DECHET PISCINES 495,00 €
PORTAFEU SAS CHANGMT SIREN 11/12REMPLACEMENT PORTE CCF LATESTE DE BUCH| 9.373.00 € 2 M 10032139

Redevance

1015548 € 120011,59 €

R3 77 880 €



Bilan des travaux P3
. Piscine - La Teste de Buch .

GARANTIE TOTALE TRANSPARENTE
PISCINE AQUOBAS LA TESTE
Aff : 2330262

PERIODE: 01/01/2018 AU 31/12/18

DATE Rélférence Travaux réalleés ACHATS Codl MO Um..,tOm.F»M_.mm
01/01/2018 2220015 Remplacement des supports de bancs sur les gradins et reprise en peinture 2160,00| 507,52 2667,52
24/01/2018 2321944 |REMPLACEMENT SERVO MOTEUR CHAUFFAGE BASSINS 1215,61| 63,44 1279,05

R AR
15/01/2018 2333002 Remplacement de piéces sur les Sauna 1966.,50| 253,76 2220,27
12/02/2018 2349232 Remplacement d'un régulateur sur nstallation solaire 1137,85| 253,76 1391,61
07/03/2018 2349274 Approvisionnement de "Cannes d'Injections” pour remplacement de Clapets anti-retaur 2013 .19 63,44 2076,63
07/03/2018 2188571 Reprise de peinture sur différents endroits de la piscine 2270.,70| 253,76 2524,486
16/03/2018 2318181 régularisation infervention INEO pis e la teste 1235,93 63,44 1298,37 '
19/04/2018 2394700 Mise en place stock de piéces 269,34 63,44 332,78
20/04/2018 2385715 remplacement des sondes et moteurs de registres 625,87 63,44 689,31
23/05/2018 2350831 fabrication de déflecteurs en acier Galvanisé pour le transporteur de copeaux de bois 9099.,00 63,44 9162,44
13/06/2018 2227741 Fourniture de piéces détachées de premiére urgence pour la chauditére baois 5343,27 63,44 5406,71
_ 14/06/2018 2277245 Reprise joint hublot de fosse N°2 (joint étanchéité) 2180,39 63,44 2243,83
14/06/2018 2318181 régularisation intervention INEO piscine la teste 1235,93 63,44 1299,37
_ 20/06/2018 2367664 MATERIEL DE REMPLACEMENT SPOT SUB ET LAMPE HALL BASSIN 1307.,03 63,44 1370,47
14/06/2018 2321944 Remplacement servo moteur chauffage bassins 121562 63,44 1279,06
21/06/2018 2380316 REPRISE JOINT DE HUBLOT SURFOSSE LA TESTE DE BUCH 3510,00 63,44 3573,44
12/07/2018 2409400 Remplacement pompe bouclage ozoneur 1199 62| 190,32 1389,94
01/07/2018 2440137 Peinture sol marche gradin et confre marche 9383.,85| 126,88 9510,73
23/07/2018 2373917 REMPLACEMENT EXTINCTEUR PISCINE 1626.,89 63,44 1690,33
10/07/2018 2440144 Peinture murs, bassin ascenseur et SPA 3330,18 63,44 3393.62
12/07/2018 2421028 |remplacement automate Iig4 1703,08| 253,7¢ 1956,84
24/07/2018 2411080 Remplacement projecteur fosse a plonger 870,75 63,44 934,19
16/08/2018 o - ”MMMWNM MH ”mmﬂ)ﬂ“)h.an”nmI«\vIQZ ENCASTRE VESTIAIRE FEMME FOSSE 913,95 63,44 977.39
24/08/2018 24143861 APPRO PIECES PRESTO SANITAIRES PISCINE GUJTAN MESTRAS 1243,76 63,44 1307.20
20/09/2018 2429115 Remplacement transformateur 300 Va 1226 ,80 63,44 1290,24
17/09/2018 2435900 REMPLACEMENT DE SECHES MAINS 814,21 190.32 1004,53
20/11/2018 2501485 Remplacement des groom HS de la piscine de la teste de Buch 2852 ,48| 507.52 32360,01
21/11/2018 2464175 TRAVAUX DEPANNAGE ELECTRIQUE PISCINE LA TESTE 766,80 63,494 830,24

TOTAL DEPENSES 2018 85 567,77
REDEVANCE 2018 77 680,68
SOLDE 2017 121 040,94

SOLDE et produitfinancier taux EONIA 0,05% -2018 113 210,44

LS | |




Bilan des travaux P3

- Piscine de Gujan Mestras
. Part dactivité PME 170%
. Solde 2018 193 614,71 € HT

»Remplacement de matériaux liés au bati « joint carrelage et magonnerie»

| \
»Remplacement portes coupe feu

> Remplacement pi¢ces sur CTA ETT, divers matériaux hydrauliques

»Quota des 30% d’activité par des PME sur le R3 dépassé

\_




Bilan des travaux P3

C i~

0010830825
0010890825
0010890825
0010880825
0010890825
0010890825
0010890825
0010836065
0010717260
0010550750
0010457769
0010455083
0010577306
0010415823
0010673486
0010680024
0010853066
0010645273
0010643123
0010641933
0010540350
0010634659
0010838671
0010761506
0010477747
0010430601
0010885300
0010591640
0010715471
0010624600

0010646207

Code Date de
[Affaire - |Nom Affaire = |Frestau - jcréatior -
2330261 GUUAN MESTRAS P3 14/12/18
2330261 GUJAN MESTRAS P3 14/12/18
2330261 GUJAN MESTRAS Pa 14/12/18
2330261 GUWJAN MESTRAS P3 14/12/18
2330261 GUJAN MESTRAS P3 14/12/18
2330261 GUJAN MESTRAS P3 14/12/18
2330261 GUWJAN MESTRAS P3 14/12/18
2330261 GUJAN MESTRAS P2 12/11/18
2330261 GUJAN MESTRAS P2 20/08/18
2330261 GUJAN MESTRAS P2 11/04/18
2330261 GLWAN MESTRAS P2 oe/02/18
2330261 GUJAN MESTRAS P2 07/02/18
2330261 GLUAN MESTRAS  P3 02/05/18
2330261 GUJAN MESTRAS P2 15/01/18
2330261 GUJAN MESTRAS P5 17/07/18
2330261 GUWAN MESTRAS P2 17/07/18
2330261 GUJAN MESTRAS P3 22/11/18
2330261 GLMAN MESTRAS P3 25/06/18
2330261 GLUAN MESTRAS P3 22/06/18
2330261 GUJAN MESTRAS P2 21/06/18
2330261 GUJAN MESTRAS P2 04/04/18
2330261 GUJAN MESTRAS P2 18/06/18
ZF30261 GUUAN MESTRAS P2 1vti/e
2330261 GUJAN MESTRAS PS 21/09/18
2330261 GUJAN MESTRAS P2 21/02/18
2330261 GLUJAN MESTRAS PS5 23/01/18
2330261 GUJAN MESTRAS P2 11/12/18
2330261 GUJAN MESTRAS P2 17/05/18
2330261 GUWJAN MESTRAS P2 16/08/18
2330261 GUJAN MESTRAS P3 11/06/18
2330261 GUUAN MESTRAS S P2 25/06/18

CHIFFRE
AFFAIRE EFFECTIF DE

Nom Fournissaur - IRESSE ~ lArticle > HORS PME i~ PME = SOCIETE| ~ LA PME v PME -
ADF TECHNOLOGIES 31770 COLOMERS fournilure spot led subaquatique gujan mestras 16 296.00 €

PROJEGTEUR DE SECURITE LED GUJAN
ADF TECHNOLOGIES 31770 COLOMERS MESTRAS 1476.00€

PROJECTEUR SUBAQUATIQUE GUJAN
ADF TECHNOLOGIES 31770 COLOMERS MESTRAS 6409.00 €

CONNECTEUR ETANGHE POUR
ADF TECHNOLOGIES 31770 COLOMERS SUBAQUATIQUE LED 1061.00€
ADF TECHNOLOGIES 31770 COLOMERS LOCATION ECHAFFAUDAGE 71400 €

PRESTATION POSE DES LUMINAIRES LED
ADF TECHNOLOGES 31770 COLOMERS GLWJAN MESTRAS 530000€
ADF TEGHNOLOGIES 31770 COLOMERS PRESTATION ETUDE ET REMISE DOE 86000 €
APAVE SUDEUROPE PRESTATION COMPLEMENTAIRE SUITE
SAS 33370 ARTIGUES REPPORT VISITE GUJAN 530,00 £
AQUAVEX 60240 MONTAGNY PRESTATION ENTRETEN OZONEURS GUJAN 259600 € 158 K 2 1
ENVIRONNEMENT
SERVICES 33110 LE BOUSCAT REGUL PRESTAT GUJAN 227500 € 1M 20 aan i
ENVIRONNEMENT PRESTATION NETTOYAGE PISCINES COBAS
SERVICES 33110 LE BOUSCAT 2018 GUJAN 35 736,00 € 1w 30 &40 1
ETT SITE CDE UNIQUE INTERVENTION SUR CENTRALE ETT 280,00 €
EUROFEU REMPALCEMENT EXTINCTEURS PISCINES
SERVICES SITE CDE UNIQUE GLUAN MESTRAS B6500 €
EUROFEU
SERVICES S(TE CDE UNIQUE REGUL EXTINCTEUR PISCINE ARCACHON 5220 €
FRANGCE INOX 40180 SAUBUSSE SUPPORT SPA INOX 316 L 265800 € 205 a8 i
HEXAGONE 95104 ARGENTEUL MAINTENANCE ROBOT 193510€ (] 0 a a0 i
NEO AQUITANE SUD PRESTATION ELECTRIQUE CAMERA PISCNE
SNC 33600 PESSAC GUJAN 1356.76 €
INEO AQUITAINE SUD
SNC 33600 PESSAC Main d'oeuvre pour remise en service 13857 €
NEO AQUITANE SUD
SNC 33173 GRADIGNAN Main d'oeuvre pour remise en service 13857 €
NEO AQUITAINE SUD INTERVENTION SYSTEME INTRUSION PISICNE
SNC 64600 ANGLET GUJAN MESTRAS 373,79 €
NEO AQUITAINE SUD MAINTENANCE ELECTRIQUE PISCINE DE
SNC 33600 PESSAC GLLAN MESTRAS 789.63 €
NEO DIGITAL 82000 NANTERRE FORTIGATE 30E 39996 €
mGA 33700 MERIGNAC  EP LEGECS 165,00 €
MEDIACO AQUITAINE
sSuUD 47400 FAULLET LEVAGE MANUTENTION 192000€
MEURKSE ET Réparation du Portall accés Pompier suite &
DUCLOS 33740 ARES Slnistre 945,00 € oK Gad 1
MEURISSE ET REMPALCEMENT SOLARIUM PISICNE GUJAN
DUCLOS 33740 ARES MESTRAS 48 796,10 € 360KE Ea8 uJ
ODYSSEE
ENVIRONNEMENT SITE CDE UNIQUE Analyses physico 2000 €
ODYSSEE
ENVIRONNEMENT SITE CDE UNKQUE Analyses physico 2000 €

PRESTATION ANNUELLE PORTE ET PORTARL
ORONA SUD OUEST 33700 MERIGNAC  PISGINE GUJAN 137814 €

REMPLACEMENT PORTE CCF LA GUJAN
PORTAFEU SAS CHANGMT SIREN 11 MESTRAS 1533430 € am 100 & 100
QHS AQUITAINE GROUFPE IGENAIR ENTRETIEN TERRASSE PISCINE GUJAN 130000 €

Redevance R3

41843,62€ 110 315,50 €

64881 €

PAR PME | 170.03%
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GARANTIE TOTALE TRANSPARENTE
PISCINES AQUOBAS GUJAN-MESTRAS
Aff : 2330261

PERIODE: 01/01/2018 AU 31/12/18

DATE Référence Travaux réallsés ACHATS Cout MO um._.vOmﬂW_.mm
20/01/2018 2341761 |REMPLACEMENT REGULATION HELIOS 3139,84| 190,32| 3 330,18
15/01/2018 2333004 |Remplocement de piéces sur les Sauna 2328,08| 317,20( 2 645,28
02/02/2018 2206642 |Remplacement de Plaques de Faux Plafond Hydrofuge 1786,36| 285,48| 2 071,84
07/02/2018 2312161 |Remplacement de Plaques de Faux Plafond Hydrofuge 3467,23| 126,88| 3 594,11
07/03/2018 — ”M“_:vv.._”MMM_nn:nﬂ...“_“..“\“.“_“_“”:_“ “_040_9 Pompe Pataugeoire, suite aux différentes o 63,44 1723,94
07/03/2018 2261437 |Reprise en peinture de différents endroits dans la piscine 839,16| 253,76| 1 092,92
07/03/2018 2261448 |Reprise en peinture des murs de I'Espace Détente 981,05 253,76 1 234,81
07/03/2018| 2261481 |Remplacement des kits de vannes pneumatiques sur la filtration 2799,48| 1015,05| 3 814,53
07/05/2018 2357846 |REMPLACEMENT POIGNEES VESTIAIRES (SUFIXE) 3914,73| 63,44| 3 978,17

Remplacement bloc DAD ainsi que la motorisation volet centrale et

1 201 2305098
4/06/2018 accessoire pour la CTA hall bassin

872,79 0,00 872,79

22/06/2018 | 2380768 |REMPLACEMENT LECTEURET TUNER SONO GUTAN MESTRAS 975,93 63,44| 1039,37
14/06/2018 | 2392300 |DESHUMIDIFICATEUR ESPACE DETENTE 4927.89| 0,00| 4 927,89
14/06/2018 2349089 |Remplacement du déshumidificateur de |'espace détente 3826,51| 507,52 4 334,03
23/07/2018 | 2373915 |REMPLACEMENT EXTINCTEUR PISCINES 1167,75| 63.,44| 1231,19
27/08/2018 2341830 wnm%m_v_“-ﬁ)mn.wﬂﬂvmn“%m)gﬂmmhwmr ELEC: BAES ET COFFRET ELECTRIQUE HS o 63,44 500,72
24/08/2018 | 2414330 |APPRO PIECES PRESTO SANITAIRES PISCINE 6UJAN MESTRAS 1243,84| 126,88| 1370,72
01/08/2018 2440128 |Remplacement pompe bouclage ozoneur 1199,62| 190,32| 1 389,94
01/08/2018 2440119 Matériel actionneur BOUSSAC 1726,50 63,44| 1789,94
24/09/2018 | 2435888 |REMPLACEMENT DE SECHES MAINS 814,21| 126,88 941,09
09/10/2018 2407582 |REMPLACEMENT SONDE CHLORE ET PH 1682,05| 63,44| 1746,39
20/11/2018 2401697 |REMPLACEMENT FILTRE DU SPA 1547,78| 63,44 1611,22
21/11/2018 2464188 |REPARATION SYSTEME DE CAMERA ET INTRUSION 1831,63| 63,44| 189507
0,00 0,00 E

TOTAL DEPENSES 2018 47 136,13
REDEVANCE 2018 _64 881,73
SOLDE 2017 175 772,35

SOLDE et produit financier taux EONIA 0,05% - 2018 193 614,71

5 ame 4 @ G



Bilan des travaux P3

- Piscine d’Arcachon provisoire
v Part d’activité PME 86,26%

v Solde 2018 195599 € HT

\

»Remplacement de matériaux liés au bati « joint carrelage, magonnerie»
. »Remplacement portes coupe feu

»Quota des 30% d’activité par des PME sur le R3 dépassé

\
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0010717280

0010871208

0010774856

0010676290

0010550750

0010457769

0010538337
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0010415823

0010704799

0010680024
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0010647492
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2330263 ARCACHON

2330263 ARCACHON
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2330263 ARCACHON
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P2
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P2

P2
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P2
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P2
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P2
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P2
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P2
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P2
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22/11/18

20/08/18

031218

02/10/18

15/07/18

11/04/18

08/02/18

02/04/18

02/05/18

15/01/18

0e/08/18

17/07/18

22/11/18

02/10/18

14/08/18

04/04/18

26/06/18

15/06/18

Q2/02/18

02/02/18

17/08/18

26/06/18

15/06/18

15/06/18

18/06/18

21/12/18

16/08/18

07/03/18

06/04/18

31/01/18

15/01/18

11/08/18

25/06/18

15711/18

31/05/1e

CHIFFRE
AFFAIRE EFFECTIF DE
Hom Fournisseur = i~ jArticle = HORS PME i ~ PME | -| SOCIETE: v LA PME - PME
Romise en etat du portal de la
ADF TECHNOLOGES 31770 COLOMIERS plscine d'Arcachon 2 196,00 €
ENTRETIEN OZONEUR
AQUAVEX 60240 MONTAGNY ARGAGHON 2596.00€ 168 ke N Y
ARCACHON PLOMBERIE REPRISE JOINT DE CARRELAGE
COUVERTURE 33120 ARCACHON PISCINE ARCACHON 432.00 € My A8 aze L]
ARCACHON PLOMBERIE HALL ET PATAUGEOIRE PISCNE
COUVERTURE 33120 ARCACHON ARCACHON 166000€ L T Y] [
ARCACHON PLOMBERIE
COUVERTURE 33120 ARCACHON reprise carralage + joint epoxy 801.00 € [Ty 10 iy [
ENVIRONNEMENT
SERVICES 33110 LE BOUSCAT REGUL PRESTA ARCACHON 227500 € (1"} 340 0 a0 i
ENVIRONNEMENT PRESTATION NETTOYAGE
SERVICES 33110 LE BOUSCAT PISCINE COBAS ARCACHON 2318 2702400 € (1) o b aw '
ETT SITE CDE UNIQUE audit technigue ett piscine cobas 98000 €
REMPLACEMENT EXTINCTEURS
EUROFEU SERVICES SITE CDE UNIQUE PIECINE ARCACHON 633,30 €
REGUL PRESTATION
EUROFEU SERVICES SITE CDE UNKQUE EXTNCTEUR GUJAN 5040 €
HEXAGONE 95104 ARGENTELIL INTERVENTION DU 31,05.2018 90,40 € &8 It s 40 1
HEXAGONE 95104 ARGENTEUIL MAINTENANCE ROBOT 193510 € M 6440 )
NEO AQUITANE SUD INTERVENTION SUR CENTRALE
SNC 33600 PESSAC NTRUSION PISCINE ARCACHON 850,65 €
NEO AQUITAINE SUD REGULARISATION NTERVENTICON
SNC 33600 PESSAC NEO FPIBICNE ARCACHON 160.97 €
NEO AQUITANE SUD REMAPLCEMENT SONO PISICNE
SNG 33600 FESSAC ARCACHON 72291 &
NEO AQUITAINE SUD MAINTENANCE ELECTRIQUE
SNC 33600 PESSAC PISCINE ARCACHON 854,97 €
MARCHE ET CONTRE MARCHE
INTARSIA SAS 33400 TALENCE PISCINE ARCACHON 93500 € 2EM 10 810 i
MARCHE PISCINE LA TESTE DE
INTARSIA SAS 33400 TALENGE BUCH 93500 € zsu L v i
REFECTION JARDINIERE
INTARSIA SAS 33400 TALENCE EXTERIEURE (PB ETANCHEITE) 177012 € F5M 1081 1
INTARSIA SAS 33400 TALENCE REPRISE PORTE CCF 14040 € an M Ty 1
KLOUTOU SITE CDE UNIQUE location nacelle pisicne arcachon 358,00 €
KiLoutou SITE CDE UNIQUE LIVRAISON ET REPRISE PL 17400 £
REPRISE PENTURE DE
MINOS SARL 33260 LATESTE PROPRETE Local Inflrmerle 62920 € aam 04 an .
AEPAISE PENTURE DE
MINOS SARL 33260 LA TESTE PROPRETE Vestiaire 1951.60€ A It s 40 1
reprise peinture murette solarium
MINOS SARL 33280 LA TESTE piscine arcachon 195000 € L3 M s ds 1
PORTE ET PORTAL PISICNE
ORONA SUD OUEST 33700 MERIGNAC ARCACHON 137814 €
PRESTATION ANNUELLE PORTE
ORONA SUD OUEST 33700 MERIGNAC ET PORTAL PISICNE ARCACHON 137814 €
REGULARISATION PRESTATION
ORONA SUD OUEST 33700 MERIGNAC 2017 PISCINE ARCACHON 112110 €
MAINTENANCE ASCENSEURS
oTis PORTIS PISCINE COBAS ARCACHON 105000 €
POSE CACHE BOUTON
oTE PORTIS EXTERIEUR 7286 €
presiation réparation asenceur
oTIs PORTE arcachon 255,11 €
REMPLACEMENT PORTE CCF
PORTAFEU SAS CHANGMT SIREN 11/12 PISCINE ARCACHON £ 003,00 € =M o s 198 '
ENTRETIEN TERRASSE PISCINE
QHS AQUITANE GROUPE IGEENAR ARCACHON 130000€ 1Mz waw i
SORREBA Forfait traitement antidérapant
TECHNOLOGIE 33700 MERIGNAC ACCROCH 227700 € TAM 0o 1
remplacement variateur pompe
SPELEM 33185 LE HALLAN ludique arcachon 1600.00 € M 26 5 48 '
13 536,55 € 55304,82€
Redevance R3 64876 € PAR PME | 8595 |




Bilan des travaux P3

GARANTIE TOTALE TRANSPARENTE
PISCINE AQUOBAS ARCACHON
Aff : 2330263

PERIODE: 01/0172018 AU 31/12/18

CNGIe

SOLDE et produit financier taux EONIA 0,05% - Naaw_,_om 599,57

09/05/2018| 2362349 |Remplacement pompe bassin ludique 2791,80| 190,32 2982,12
14/06/2018 | 2354367 |REPRISE DES MARCHES ET CONTRES MARCHES ACCES ARCACHON 1262,25| 190,32 145257
07/06/2018| 2377019 [Remplacement du variateur de la pompe bassin ludique 2160,00| 190,32| 2350,32
29/01/2018 | 2308608 |Remplacement de matériel défectueux surlesite |  520.83| 380.64| 901,47
31/01/2018 | 2348236 |REPRISE DES ETANCHEITE J ARDINIERE EXTERIEUR 2389,66| 253,76 2643,42
14/06/2018 | 2354274 |REPRISE PEINTURE murette solarium ext piscine Arcachen 2632,50| 63,44| 269594
REPRISE DES MARCHE ET CONTRE MARCHE ACCES LA TESTE DE
14/06/2018 2366468 |BUCH 1262,25| 63,44 132569
23/07/2018| 2373912 [REMPLACEMENT EXTINCTEUR PISCINES 854,96| 63,44 918,40
30/04/2018| 2373951 |[Remplacement DAD + stock piéces détachées 4432,62| 253,76 4686,38
14/06/2018 | 2354194 |[REPRISE PEINTURE DE PROPRETEE ANNUEL 3484,08| 507,52| 399160
01/07/2018 | 2381510 |Remplacement cartouche mitigeur 610,51| 126,88 737,39
|o2/08/2018| 2388051 |REPRISE JOINT DE HUBLOT SUBAQUATIQUE 351,85| 190,32 542,17
SONDE DE REMAPLACEMENT CHLORE ET PH ATNSI QUE GEL
24/08/2018| 2414320 CONDUCTEUR ET MEMBRANE 1681,37| 63,44 174481
01/08/2018 | 2409403 |Remplacement pompe bouclage ozoneur 1742 81| 190,32| 1933,13
24/08/2018| 2414375 |APPRO PIECES PRESTO SANITAIRES PISCINE ARACHON 1243,76| 63,44 1307,20
30/08/2018| 2414734 |REMPLACEMENT VERIN DE MONTER SUR LA CHAISE PMR SPORTIF 2528,89| 126,88| 2655,77
REMPLACEMENT CARREAUX HALL ENTREE REPRISE DES JOINTS ET
£4/09/2013) 2430582 CARREAUX CASSES SUITE PASSAGE NACELLE ET CARREAUX 224100 63,44 2304.44
24/09/2018 .Mawmw.o.m REMPLACEMENT DE SECHES MAINS 814,21| 126,88 941,09
09/12/2018 | 2454957 |REMPLACEMENT SONO ARCACHON | 97593| 63,44| 103937
21/11/2018 2464192 | INTER ALAMRE INTRUSTION REPARATION SYSTEME INTRUSION 1148,38| 63.,44| 1211,82
03/12/2018 | 2487592 |REPRISE DE CARRELAGE PTSICNE ARCACHON 583,20/ 63,44 646,64
26/10/2018 2494702 |ECLAIRAGE LED POUR PISCINES 1437,75| 126,88 1564,63
0,00 0.00 0,00
TOTAL DEPENSES 2018| 40 576,38
REDEVANCE 2018| 64 876,49
SOLDE 2017|171 201,71
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Bilan reglementaire

e Récapitulatif des visites reglementaires en 2018
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NAUTIBAS

Chapitre 2

VOLET FINANCIER



NAUTIBAS
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1 - Comptes sociaux exercice 2018




NAUTIBAS

1.1 Bilan

Le bilan actif fait apparaitre un total de 33 367 K€ constitué :

du montant de I'immobilisation diminué de son amortissement annuel pour 28 294 K€ ;

de créances Clients pour 1 139 K€, correspondant a des factures non réglées a I'échéance du
4%™e trimestre 2018 (client LA COBAS pour 854 k€) et des factures 3 émettre (dont Redevance
RS du 4™ T 2018 pour 185 k€) ;

de créances diverses a hauteur de 218 K€ ;

du solde créditeur en banque de 323 K€ ;

d’une écriture de bilan a 'avancement au 31/12/18 : Encours de production de services
hauteur de 3 394 K€.

Le bilan passif fait apparaitre un total de 33 367 K€ constitué :

d’une situation nette de 654 K€ composée de 234 K€ de capital, de 286 k€ de réserves et de
133 K€ de résultat 2018 ;

de 1 448 K€ de subvention d’investissement versée par la Cobas diminuée de son
amortissement annuel ;

d’un montant d’emprunts et dettes de 27 997 K€ ;

de dettes fournisseurs et assimilés 3 hauteur de 785 K€, dont 532 K€ de factures non réglées
au 31/12/18 et 253 K€ de factures a recevoir {dont factures ENGIE Cofely R5 4™ T 2018) ;

de dettes fiscales a hauteur de 220 K€ ;

d’autres dettes s’élevant a 2 263 k€, composées de I'apport en fonds propres des associés
pour un montant de 2 110 K€ et d’avoirs a émettre de 153 K€ au titre notamment des
redevances R4.

——————




NAUTIBAS

1.2 Compte de résultat

Les produits d’exploitation de 4 127 405 € sont constitués :

o desredevances facturées a la Cobas : 3 296 K€ ;

o des refacturations :.247 k€ dont des refacturations a 'euro I’euro a la Cobas au titre
des assurances, taxes/impéts pour 153 k€ ;

o de la variation 2018 relative a I'encours de production de services : 585 k€.

Les charges d’exploitation de 2 789 923 € sont constituées :

des redevances facturées par ENGIE Cofely : 1 324 K€ ;

des frais divers de gestion de la société et autres charges : 224 K€ ;

des imp0ts et taxes (CET, ...) : 60 K€ ;

des assurances : 38 k€ ;

de I'amortissement annuel des frais de construction selon la méthode d’amortissement
linéaire {sur 359 mois) : 1 143 K€.

Le résultat financier de -1 208 016 € est constitué essentiellement :

des intéréts sur emprunts : -1 029 K€ ;
des intéréts sur fonds propres des associés : -179 K€.

Le résultat exceptionnel de 58 494 € comprend essentiellement la reprise d’amortissement annuel
sur la subvention d’investissement versée par la Cobas selon la méthode d’amortissement linéaire
sur 359 mois.

Apres application de I'lS G hauteur de 54 705 €, le résultat de la structure est de 133 255 €,




NAUTIBAS

ETATS FINANCIERS AU 31/12/2018
Société : NAUTIBAS
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Siége social : 1 Place Samuel de Champlain, Faubourg de I’Arche, 92930 Paris La Défense Cedex




NAUTIBAS

Bilan Actif

BILAN-ACTIF

2208

Amormssemeants

207

et

Capital Souscrit non appelé m

Frais d'établizsement

Frais de développement

Concessiens, brevets et droits similaires
Fonds commercial

Autres immobilizations incerporelies

Ayances sur immos incorporelles

TOTAL immobilisations incorporefies

Terrains

Constructicns

Installations techniques, matériel
Autres immebilizaticne corporelies
Immobilizations en cours

&wances et acomptes

34 198 363

5 905 811

28 293 €51

2% 438 TS

JOTAL & bilieats ¢ olies

5 905 877

Participstiens selon la méthode de meg
sSutres participations

Créances rattachées a des padicipstions
Autres tires immobiisés

Préts

Autres immobilisations firancieres

Iatiéres premiéres, spprovisicrnements
En cours de production de biens

En cours de praduction #e services
Produits intermédiaires ot finig

Warchandises

3 384 130

334 130

2 309 §83

TOTAL Stuck

3304730

3386030

Avances et acomptes verses sur commandes
Clients et comptes rattachés
Awtres créances

Capital scuscrit et appelé, non verse

1138210
217 B4S

113g 210
217 45

196 861
76 225

TOTAL Criances

1356 855

T 356 0O%

73 105

“Yaleurs mebiliéres de placement
\daent actions propres: )

Disponibiltés.

322 554

322 €54

406 625

TOTAL Dimponibilitin

322 3854

498 625

Charges consistées d'avance

Frais d'émission d'emprunt a &taler v)
Primes de remboursement des otligations v

Ecarts de conversion actif v)




NAUTIBAS

Bilan passif

BILAN-PASSIF 3 3111212017

Capital social ou individuel [dont wersé ; 234 400 ) 234 40 234 400
Primes d'émission, de fusion, d'spport, . -

Ecarts de réévaluation (dont écart d'équiva . )

Réserve légale 23 440 22 784
Réserses ires ol contrar

Réserves réglamentées {dont réserve des prov. fluctuation des cours : H

Autres réserves {dont réserve achat d'ceuvres originales d'artistes . ) 62722

TOTAL Réserves 1 o o |

Report 4 nouvesw - ]

RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) 133 255 158 657
Subventi dfi 1 t 1 447 T8E 1 536 282
Provizions regiementses

Produil des émissions de tires participatifs

Avances conditionnées

Provisions pour risques

Provwisions pour charges

Emprunts cbligataires convertibles

Autres emprunts otligataires

Emprunts et dettes suprés des établissements de crédit 27 997 434 28 226,252
Emprunis el deftes e divars (dont emprunts participatifs © ) 2 109600 2 109 500
TOTAL Dettes financidres ' 30 107 03¢ :'i'-'; . 038882
Awances et ac regus Sur ¢ en CHNs

Dettes fourni s et P e T85 383 303 011
Dettes fiscales et sociales 219384 174 083
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes 153 208 13726

Produits constatés davance

Ecarts de consersion passif




NAUTIBAS

Compte de résultat

IMM22018

Comple de resultat 322017

France Exportation

Ventes de marchandises

Production vendue biens
Production vendue services

596 010

2 699 623

Production stockée 554 447 513 964

Production immobilzée

Subventions d'exploiation

Reprizes 2ur amorti et provisions, tranzferts de charges 247 324 200 882
Autres produls 2z 1

Achats de marchandi [V

Variation de stock {marchandises)

Achats de matidres pramié el autras app iy is droits de d 596 010 563 421

-

Variation de stock (matiéres premi et approvi ts)
Autres achats et charges externes SB7 SU7 535 640

Impdts, taxes et versements assimiés 60 292 71 502
Saloires et trndements
Charges sociales

- Datath Bux i 1143 114 1 143 114

Dotalions | sur immobilisations - Doistions aux provisions
Sur achif circulant : dotations i provisions

Pour ris =t ges sux provis

RESULTAT D'EXPLOITATION

Bénéfice attribué ou perte transférée (L)
Perte supportée ou bénéfice iransféré (Y]
Produits financiers de participati

Produits des sutres valeurs nobilres et cré de tactif i ilig

Autres intéréts et prodults assimiés
Reprizes sur provisions e transferis de charges
Différences positives de change

Produite nets sur cessions de valeurs mobiiéres de placement

Dotati fii ieres aux amorti et p

Intéréts et charges aggimiées 1208 016 1219353
Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobiliéres de placement

RESULTAT FINAMCER (V - Vi) - 1208016 |- 1219353

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (H-I-IV+V-VT) 129 467 186 260




NAUTIBAS

Compte de résultat (suite)

Compte de resultat (suite)

311272018

MN212017

Prodults exceptionnels sur opérations de gestion
Produis exceplionnels sur op2rations en capital
Reprises sur provisions et transferls de charges .

Charges exceptionnelies sur opéralions de gestion
Charges excephionnelles sur opérations en capdal
Dolations exceptionneles sux amortissements el provisions

S8 404

RESULTAT EXCEPTIONNEL {Vi -v@a) 58 494 58 494
Participation des salariés aux résultats de fenlreprize Ky
X}

Impéts sur les bénefices

BENEFICE OU PERTE {total des produits - total des charges)

4705

g5 098

_——




NAUTIBAS

2 - Méthodes comptables

Les Comptes annuels de I’'exercice clos le 31 décembre 2018 sont présentés conformément aux
régles applicables en la matiére et suivant les prescriptions du Plan Comptable Général et du Plan
Comptable Professionnel pour les industries du Batiment et des Travaux Publics.

La méthode de base retenue pour I'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode
des colts historiques.

La méthode de prise en compte du résultat est la méthode du Contrat Global, conformément au
Modeéle financier. Cette méthode préconise la comptabilisation globale des prestations de la Société

de Projet a l'avancement pendant la phase d’exploitation. Selon cette approche, les charges sont
rattachées aux produits en respectant la linéarité du chiffre d’affaires.

kkkkE
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NAUTIBAS

3 - Etat du patrimoine dans les comptes au 31/12/2018

11




NAUTIBAS

3.1 Méthodes comptables

Les amortissements sont calculés de maniére linéaire sur la durée de I'entretien-maintenance, soit
359 mois a compter de la date de Mise a Disposition des piscines.

3.2 Actif Immobilisé Net au 31/12/2018

NAUTIBAS | 31/12/2016 | Augmentation | Diminution 31/12/2017 Augmentation | Diminution | 31/12/2018
Immobilisations | ., 159 463 34199 463 34 199 463
corporelles
Amortissements | -3 619 584 -1143114 -4 762 697 -1143 114 -5905 811

30 579 879 -1143 114 29 36 765 -1143 114 28 293 651
3.3 Evolution du montant d’'immeobilisation sur 'exercice 2018
Néant
12




NAUTIBAS

4 - Etat des financements engagés et des valeurs résiduelles
financiéres

13




NAUTIBAS

4.1 Le tableau suivant détaille I'avancement des préts souscrits pour le Contrat de Partenariat au
31/12/2018:

Montant Mogtant Solde restant Mo ant Solde restant
NAUTIBAS initial 'ee'"nbz‘;‘;';sé au 31/12/2017 ’eg"bz%"l':é au 31/12/2018
Dette Dailly 28 791 815 452 267 27108 633 358 447 26750186 *
Dette Projet 1357618 74 138 1072790 77 693 995 097
Dette TVA 335 326 - - .
30 484 759 526 405 28 181423 436 140 27 745 284

Note : Le capital restant & devoir de la dette Dailly au 31/12/2018 aurait di étre de 26 632 918.83 €: le
capital de I'emprunt Dailly di au 31/12/2018 a été remboursé début janvier 20189.

4.2 Le tableau suivant présente la répartition entre intéréts et amortissements par outil de
financement — Exercice 2018

NAUTIBAS Amortissements Intéréts Total
Crédit Projet Tranche 1 23 556 11 493 35049
Crédit Dailly Tranche 1 111941 230734 342 675
Total Tranche 1 135 497 242 227 377724
Crédit Projet Tranche 2 28 643 13785 42 428
Crédit Dailly Tranche 2 127 069 261916 388 986
Total Tranche 2 155 713 275 701 431413
Crédit Projet Tranche 3 25 494 12 438 37932
Crédit Dailly Tranche 3 119 437 246 183 365 620
Total Tranche 3 144 930 258 622 403 552
Consolidé Emprunts 436 140 776 549 1212 689

NAUTIBAS Amortissements Intéréts Total
Crédit Projet 77 693 37716 115 409
Crédit Dailly 358 447 * 738 833 * 1097 280
Total Tranche 436 140 776 549 1212 689

Notes :
Les intéréts de I'emprunt Dailly dus au 31/12/2018 ont été remboursés début janvier 2019, suite au retard
de paiement de la COBAS, pour un montant de 252 150,23 € €.
Au 31/12/2018, le montant des intéréts de I'emprunt Dailly remboursés aurait dii étre de 990 983.59 € ;
Le capital de I'emprunt Dailly dii au 31/12/2018 a été remboursé début janvier 2019, suite au retard de
paiement de la COBAS, pour un montant de 117 267,53 €.
Au 31/12/2018, le montant du capital remboursé de 'emprunt Dailly aurait dii 8tre de 475 714.63 €.

14




NAUTIBAS

5 - Ratios annuels de rentabilité économique et de rentabilité interne
du projet et répartition entre le coiit des Fonds Propres et le cofit de la
dette afférents au financement des Ouvrages

15




NAUTIBAS

5.1 Ratio Fonds Propres / Dettes au 31/12/2018

NAUTIBAS
Ratio Fonds Propres / Dettes
Dette 27977 433.94
Fonds Propres 2 344 000,00
Ratio Fonds Propres / Dettes 8,37%

5.2 Ratio Résultat Net / Chiffre d’Affaires

NAUTIBAS

Ratio Résultat Net / Chiffre d'Affaires
Chiffre d'Affaires 2018 3295632
Résultat Net 2018 133 255
Ratio RN / CA 4,04%

5.3 Taux de rendement interne

Le calcul du taux de rendement interne (TRI) ne se calcule que sur la durée totale d’exploitation. Le
résultat de NAUTIBAS de I'année 2018 étant conforme au Modéle Financier, hous confirmons le TRI

cible du Modeéle Financier de 12 % a fin d’exploitation.

5.4 Répartition entre le coit des Fonds Propres et le coiit de la dette

afférents au financement des Ouvrages

NAUTIBAS

REPARTITION COUT DETTE/FONDS PROPRES

Intéréts sur Fonds Propres 179 316
Intéréts sur Emprunts 1028 700
Total 1208016

16




NAUTIBAS |

6 - Redevances versées sur I'année 2018 et les éventuelles pénalités
imputées

17



NAUTIBAS

6.1 Redevances facturées a la COBAS au titre de I'année 2018

En contrepartie des travaux et des prestations d’exploitation/maintenance des 3 centres aquatiques :

- GUJAN MESTRAS
- LATESTE DE BUCH
- ARCACHON

la COBAS verse un loyer a la société de projet NAUTIBAS. Ce loyer est constitué de plusieurs

composantes :

= TermeR1
=  Terme R2
= Terme R3
= Terme R4
=  Terme R5

Redevance de financement

Redevance d’Exploitation Maintenance
Redevance de Gros Entretien Renouvellement
Redevance frais de gestion SPV

Redevance Energie

Les tableaux ci-aprés reprennent les montants de chaque redevance trimestrielle indexée :

18




NAUTIBAS

NAUTIBAS LOYER R1 LOYER R2 LOYER R3 LOYER R4 LOYER RS
GUIAN MESTRA HT TTC HT TIC HT TIC HT TTC HT TTC TRIM TTC
01/01/2018 - 31/03/2018 142875,91 171451,09 4115346 49 384,15 16 083,02 19 299,62 11 683,96 14 020,75 47 905,56 57 486,67 311 642,29
01/04/2018 - 30/06/2018 14287591 171451,09 41153,46 49 384,15 16 083,02 19 299,62 11 708,60 14 050,32 48 429,65 58115,58 312 300,77
01/07/2018 - 30/09/2018 142875,91 171451,09 41153,46 49 384,15 16 083,02 19 299,62 11750,28 14 100,34 51303,09 61563,71 315 798,91
01/10/2018 - 31/12/2018 144304,67 17316560 |  42562,61 51075,13 16 632,64 19 959,17 11813,02 14 175,62 51931,22 62317,46 320 692,99
572932,40 687518,38 166 022,99 199 227,59 64 881,70 77 858,04 46 955,86 56 347,03 199 569,52 23948342 1260434,96
NAUTIBAS LOYER R1 LOYER R2 LOYER R3 LOYER R4 LOYER R5
LA TESTE DE BUCH HT TTC HT TTC HT TIC HT TTC HT TTC TRIM TTC
01/01/2018 - 31/03/2018 162549,67 195055,60 53 605,15 64 326,18 19 255,67 23 106,80 14 590,65 17 508,78 48007,71 57609,25 357 610,62
01/04/2018 - 30/06/2018 162549,67 195059,60 53 605,15 64 326,18 19 255,67 23 106,80 14 618,56 17 542,27 48737,58 58 485,10 358 519,96
01/07/2018 - 30/09/2018 162549,67 195059,60 53 605,15 64326,18 19 255,67 23 106,80 14 673,32 17 607,98 50 467,52 60 561,02 360 661,60
01/10/2018 - 31/12/2018 164175,17 197010,20 55 440,65 66 528,78 19913,71 23 896,45 14 752,41 17 702,89 50 349,80 60 419,76 365 558,09
651824,18 782 139,02 216 256,10 259507,32 77 680,72 93 216,86 58 634,94 70 361,93 197 562,61 237 075,13 1442 350,26
NAUTIBAS LOYER R1 LOYER R2 LOYER R3 LOYER R4 LOVER RS
ARCHACON HT TIC HT TTC HT ™C HT TTC HT TIC TRIM TTC
01/01/2018 - 31/03/2018 152447,77 182937,32 3917148 47 005,78 16 081,73 19 298,08 12 335,36 14 802,43 47584,86 57 101,83 321 145,44
01/04/2018 - 30/06/2018 152447,77 182937,32 39171,48 47 005,78 16 081,73 19 298,08 12 360,73 14.832,88 48 223,86 57 868,63 321942,68
01/07/2018 - 30/09/2018 152447,77 182937,32 3917148 47 005,78 16 081,73 19 298,08 12 405,34 14 886,41 51426,22 61711,46 325 839,05
01/10/2018 - 31/12/2018 153972,25 184766,70 40512,76 48 615,31 16 631,30 19 957,56 12 471,75 14 966,10 51642,50 61 971,00 330 276,67
611 315,56 733 578,67 158 027,20 189 632,64 64 876,49 77 851,79 49573,18 59 487,82 198 877,44 238 652,93 1299 203,84
183607214 2203 286,57 540 306,29 648 367,55 207 438,91 248 926,69 155 163,98 186 196,78 596 009,57 715211,48  4001989,07

Lesm s des red

Les montants des redevances R2 n'intégrent pas ies avoirs établis en avril 2018 correspondant aux pénalités appliquées au titre de 2017

es R4 du 3éme trimestre 2018 intégrent les régularisations liées a la valeur I'origine de l'indice INSEE sur I'exercice 2017 et le 1er semestre 2018 : -10,75 € ht



NAUTIBAS

ﬂ

Composante F de la rémunération : refacturation a I'euro-Feuro des assurances, impéts et taxes

NAUTIBAS LOYER Fa LOYER Fb
REFACTURATION HT TiC HT TTC TRIM TTC
01/01/2018 - 31/03/2018 3833218 45 998,62 15 039,00 18 046,80 64 045,42
01/04/2018 - 30/06/2018 ; > 39077,00 46 892,40 46 892,40
01/07/2018 - 30/09/2018 - - 24 348,00 29 217,60 29 217,60
01/10/2018 - 31/12/2018 = - 64301,0 771612 77 161,20
38332,18 45 998,62 142 765,00 171 318,00 217 316,62
LOYER Fa LOYER Fb
lerT 2018 lerT 2018
Assurances RC + Dommage 2018 ler acompte IS 2018 : 15039 €
Factures AQ 18 01 001 Facture AQ 18 03 001
2éme T 2018

Solde IS 2017 + 2éme acompte IS 2018 +

solde CVAE 2017 + ler acompte CVAE 2018
12370 € + 20235€-239€+6 711 €

Factures AQ 18 05 016 et AQ 18 06 001

3éme T 2018
3éme acompte IS 2018 +
2éme acompte CVAE
17637€+6711€
Facture AQ 18 09 001

4éme T 2018
TF 2018 + 4éme acompte IS 2018 + CFE 2018
14657 € + 18430 + 12946 € + 17637+631

Factures AQ 18 10 001 et AQ 18 12 001

20



Pénalités 2017 - Avoirs établis en avril 2018

NAUTIBAS

NAUTIBAS Gujan-Mestras La Teste de Buch Arcachon
Pénalités 2017 HT e HT T™C HT TTC
01/01/2018 - 31/03/2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01/04/2018 - 30/06/2018 2007,06 2408,47 504524 6 054,29 1691,11 2029,33
01/07/2018 - 30/09/2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2007,06 2 408,47 5 045,24 6 054,29 1691,11 2029,33




NAUTIBAS

————_—— - ,.,. ...,

7 - Le calcul des formules de révision : rappel des indices d'origine et
indices de facturation de I'année écoulée
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Les indices de révision contractuels appliqués en 2018 sont les suivants :

7.1 Indices d’origine

% Pour les loyers R2 - R3 - R5 : Indices de base (connus au 09/10/13)
=  BT40=1021.20

FSD2 =127.30

ICHT-IME (1565183) = 112.00

EBT (1570283) = 127.85

IT (ACT-RA) =224.33

= A38CC (1652775 remplace 1559279) = 102.30
= G=4287

= 0=2519

< Pour les loyers R4 : Indices connus 3 la date de remise de I'offre finale
" |nsee services financiers

Série n® 639256 arrétée = 116.25 — Série correspondante n° 1763413 = 93.7
= Syntec=234.5

7.2 Révisions réalisées en 2018

< R2/R3

Effets de révision annuels a la date anniversaire
= 09/10/2017 pour les 1% — 2™ et 3*™ trimestres 2018

e R2=R20x[0,5 x (ICHT-IME/ICHT-IMEo) + 0,25 x (FSD2/FSD20) + 0,25 x (BT40/BT400)]

Valeur lo Valeur |
INDEX Date valeur . Lo Derniére valeur
= Valeur d'origine Date de révision .
d'origine publiée
ICHT-IME 09/10/13 112,0 06/10/2017 119.10
fSD2 01/10/13 1273 29/09/2017 124.70
o 29/09/13 1021,2 15/09/2017 1040.70
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R3 = R30 x[0,55 X (ICHT-IME/ICHT-IMEo) + 0,25 x (FSD2/FSD20) + 0,20 x

(BT40/BT400)]
Valeur lo Valeur |
INDEX Date valeur . . Derniére valeur
. Valeur d'origine Date de révision .
d'origine publiée
EHICIVE 09/10/13 112,0 06/10/2017 119.10
FsD2 01/10/13 127,3 29/09/2017 124.70
BT40 29/09/13 1021,2 15/09/2017 1040.70

= 09/10/2018 pour le 4*™ trimestre 2018

e R2=R20 x[0,5 x (ICHT-IME/ICHT-IMEo) + 0,25 x (FSD2/FSD20) + 0,25 x (BT40/BT400)]
Valeur lo Valeur |
INDEX Date valeur . - Derniére valeur
. Valeur d'origine Date de révision .
d'origine publiée
ICHT-IME 09/10/13 112,0 10/07/2018 121
FsD2 01/10/13 127,3 28/09/2018 131.4
SE0 29/09/13 1021,2 14/09/2018 1058.42
e R3=R3o0 x[0,55 x {ICHT-IME/ICHT-IMEo) + 0,25 x (FSD2/FSD20) + 0,20 x
(BT40/BT400)]
Valeur lo Valeur |
INDEX Date valeur . . Derniére valeur
. Valeur d'origine Date de révision .
d'origine publiée
ICHT-IME 09/10/13 112,0 10/07/2018 121
kSD2 01/10/13 127,3 28/09/2018 131.4
R 29/09/13 1021,2 14/09/2018 1058.42
24
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Effets de révision trimestrielle a la date de facturation soit 45 jours avant la fin du trimestre

civil :

= 15/02/2018 - 15/05/2018 — 15/08/2018 — 15/11/2018

e R4b = Rab0* (Insee Services financiers/Insee Services financiers0)

1° trimestre 2018
Valeur lo Valeur |
INDEX Date valeur . L Derniére
) Valeur d'origine Date de révision -
d'origine valeur publiée
Syntec Avril 2011 2345 31/01/2018 266.70
Insee Services financiers Mai 2011 93.7 12/01/2018 105.10
2eme trimestre 2018
Valeur lo Valeur |
INDEX Date valeur L L. Derniére
. Valeur d'origine Date de révision o,
d'origine valeur publiée
Syntec Avril 2011 234,5 07/05/2018 267.00
Insee Services financiers Avrll 2011 93.7 15/05/2018 106.08
3éme trimestre 2018
Valeur lo Valeur |
INDEX Date valeur . . Derniére
. Valeur d'origine Date de révision .,
d'origine valeur publiée
Syntec Avrll 2011 234,5 1/08/2018 268.20
Insee Services financiers Avril 2011 93.7 14/08/2018 106.05
4eme trimestre 2018
Valeur lo Valeur |
INDEX Date valeur . . Derniére
. Valeur d'origine Date de révision .
d'origine valeur publiée
Syntec Avrll 2011 234,5 3/11/2018 269.70
Insee Services financiers Avrll 2011 93.7 Octobre 2018 106.15

25




NAUTIBAS

% RS (voir documents joints)
Effets de révision trimestrielle a |la date de facturation soit le dernier jour du trimestre civil

= 31/03/2018 —30/06/2018 — 30/09/2018 — 31/12/2018

Selon les modalités suivantes :

= EBT et ICHT-IME : dernier indice connu a la date de facturation

= ACTRA et A38CC : 3 derniers indices mensuels connus a la date de facturation

= O: prix moyen résultant de la somme de la derniére facture connue des 3 piscines
a la date de facturation rapportée a la consommation totale des 3 piscines

= G : prix moyen des 3 mois précédant la date de facturation trimestrielle

7.3 Périodes de facturation :

% Redevances R2 & R3
Facturation par trimestre civil.

La période de facturation est décomposée en 5 échéances :

1. 01/01au31/03
2. 01/04 au 30/06
3. 01/07 au 30/09
4. 01/10au 08/10
5. 09/10 au 31/12 (actualisée R2&R3)

s Redevances R4 & RS
Facturation par trimestre civil :

1. 01/01au31/03
2. 01/04 au 30/06
3. 01/07 au 30/09
4, 01/10au31/12

7.4 Périodes de facturation :

Les tableaux récapitulatifs des calculs des redevances indexées versées au titre de I'exercice 2018 sont
en annexe du présent volet financier.
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8 - Tableau récapitulatif des pénalités demandées par la COBAS - celles
acquittées
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8.1 Exercice 2014

NAUTIBAS

GUJAN-MESTRAS
LOYERR 2 b 2014 27 042,60 €
LOYERR 2 ¢ 2014 90 189,79 €
POINTS MALUS/R 2 b 6/200
PENALITES 811,28 €
POINTS MALUS/R2 ¢ 1/100
PENALITES 901,90 €
TOTAL PENALITES 1713,18€
LA TESTE DE BUCH
LOYERR 2 b 2014 38 355,82 €
LOYER R 2 ¢ 2014 109131,45€
POINTS MALUS/R2 b 26/200
PENALITES 4 986,26 €
POINTS MALUS/R2 ¢ 2/100
PENALITES 2182,63€
TOTAL PENALITES 7168,89 €
ARCACHON
LOYERR 2 b 2014 25648,13 €
LOYER R 2 ¢ 2014 90 189,79 €
POINTS MALUS/R2 b 2/200
PENALITES 256,48 €
POINTS MALUS/R2 ¢ 1/100
PENALITES 901,90 €
TOTAL PENALITES 1158,38€
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8.2 Exercice 2015
GUJAN-MESTRAS
LOYERR 2 b 2015 2724497 €
LOYERR 2 c 2015 90 864,74 €
POINTS MALUS/R 2 b 9,50%
PENALITES 2588,27
POINTS MALUS/R2 ¢ 1,00%
PENALITES 908,65 €
TOTAL PENALITES 3497 €
LA TESTE DE BUCH
LOYERR 2 b 2015 38642,86 €
LOYERR 2 c 2015 109 948,14 €
POINTS MALUS/R 2 b 2,00%
PENALITES 772,86 €
POINTS MALUS/R2 ¢ 4,00%
PENALITES 4397,93€
TOTAL PENALITES 5171€
ARCACHON

LOYERR 2 b 2015 25 840,07 €
LOYERR 2 c 2015 90 864,74 €
POINTS MALUS/R 2 b 2,00%
PENALITES 516,80 €
POINTS MALUS/R2 ¢ 4,00%
PENALITES 3634,59¢€
TOTAL PENALITES 4151 €
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8.3 Exercice 2016

GUJAN-MESTRAS

LOYERR 2 b 2016 27 362,50 €
LOYERR 2 ¢ 2016 91 256,71 €
POINTS MALUS/R 2 b 2,50%
PENALITES 684,06
POINTS MALUS/R2 ¢ 1,00%
PENALITES 912,57 €
TOTAL PENALITES 1597 €
LA TESTE DE BUCH
LOYERR 2 b 2016 38809,55€
LOYERR 2 ¢ 2016 110422,43 €
POINTS MALUS/R2 b 5,50%
PENALITES 2134,53 €
POINTS MALUS/R2 ¢ 3,00%
PENALITES 3 312,67 €
TOTAL PENALITES 5447 €
ARCACHON
LOYERR 2 b 2016 2595154 €
LOYERR 2 c 2016 91256,71 €
POINTS MALUS/R 2 b 2,00%
PENALITES 519,03 €
POINTS MALUS/R2 c 4,00%
PENALITES 3 650,27 €
TOTAL PENALITES 4169 €

30




NAUTIBAS

8.4 Exercice 2017
GUJAN-MESTRAS
LOYERR 2 b 2017 27362,50€
LOYERR 2 ¢ 2017 91 256,71 €
POINTS MALUS/R2 b 4,00%
PENALITES 1.094,50
POINTS MALUS/R2 ¢ 1,00%
PENALITES 912,57 €
TOTAL PENALITES 2 007,07 €
LA TESTE DE BUCH
LOYERR 2 b 2017 38 809,55 €
LOYERR 2 ¢ 2017 110422,43 €
POINTS MALUS/R 2 b 13,00%
PENALITES 5045,24 €
POINTS MALUS/R2 ¢ 0,00%
PENALITES 0,00 €
TOTAL PENALITES 5045,24 €
ARCACHON

LOYERR 2 b 2017 25951,54 €
LOYERR 2 ¢ 2017 91 256,71 €
POINTS MALUS/R 2 b 3,00%
PENALITES 778,55 €
POINTS MALUS/R2c 1,00%
PENALITES 912,57 €
TOTAL PENALITES 1691,11€
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8.5 Exercice 2018

NAUTIBAS

GUJAN-MESTRAS

LOYERR 2 b 2018 27 801,34 €
LOYERR 2 ¢ 2018 92720,30 €
POINTS MALUS/R 2 b 2,00%
PENAUTES 556,03
POINTS MALUS/R 2 c 8,00%
PENALITES 7417,62€
TOTAL PENALITES 7973,65€
LA TESTE DE BUCH
LOYERR 2 b 2018 39431,99€
LOYERR 2 ¢ 2018 112 193,40 €
POINTS MALUS/R 2 b 14,00%
PENALITES 5520,48 €
POINTS MALUS/R 2 ¢ 2,00%
PENAUITES 224387 €
TOTAL PENALITES 7764,35€
ARCACHON
LOYERR 2 b 2018 26 367,75 €
LOYERR 2 ¢ 2018 92 720,30 €
POINTS MALUS/R2b 2,00%
PENALITES 527,36 €
POINTS MALUS/R2 ¢ 6,00%
PENALITES 5563,22 €
TOTAL PENALITES 6090,57 €
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9 - Compte d’exploitation 2018 et Prévisionnel 2019

9.1 Compte d’exploitation de NAUTIBAS

Réallsé
au3if12/13 |Reéaliséau| Réalisé Réalisé Réalisé Réalisé | Prévisionnel
{2mots 312/2m4| 3n/12f2005 31/12/2016 31/12/2017 | 31/12/2018 2019
k€
PRODUITS D'EXPLOITATION
R1 - Redevance financiére 293 1764 1782 1800 1818 13836 1854
R2 - Redevance Maintenance 8 527 514] 501, sA s 855
R3- Redevance GER 33 m 201 202 204 207| 212
RA - Redevance Gestion E. 142 145 148 151 135 156
RS -Redevance Fluides 103 551 574 554 563 59| 600
F - Refacturation 3 I'eurofl'euro 4% 253 243 154 198 153 155
Assurance Explomation 50 9 a3, £3] 40 38 &0
Qrganic er CVAE 2 n 1] 2 bl 14 15
Travaur sugplémentaires nan financés 153| b 9 9| 0 0 b
Aucres, impats et rakes 25 o 2] 2 a 6 27
55 2 193] 7 I 55 53
Autres facturations / Rrit assurances & B 3 %9 L
&

par la Cobas (voir poste "Produits exceptionnels") ’j 59 58, 0 0 Q 0
Varlation production stodkde y 764 652 853 614 584 540)
TOTAL DES PRODUITS 1102 4261 4173 4092 4072 4127 4072
CHARGES D'EXPLOITATION
R2- Redevance Maintenance COFELY ! 527 514 501 521 521 555
R3 - Redevance GER COFELY 3 201 201 202 204 207 212
R5 - Redevance Fluides COFELY b | 551 574 554 563 596 600
Frais divers 75| 232 301 235 322 258
Assurances Expig:tation 50| T 3 =3 30| 38 S0
Organic at OVAE 2 22 1z 3 26 14 15|
Travaux suppiémentaires non financés 153 k) @ g o 0 o
futnes impdts et taxes 225 i 43 &) 6| a§ &7
Frais de gestion 3% 158 13€ 221 123 222 156

des codts de 193 1140 1143 1143 1143 1143 1143
TOTAL DES CHARGES 858| 2794 2664 2701 2 666 2789 2768
RESULTAT D'EXPLOITATION 20 1467 1509 1391 1406 1338 1304
Charges financiéres 212 1270 125% 1241 1219| 1208 1182
TOTAL RESULTAT COURANT AVANY IMPOSITION 197 251 150 187 130 122
Produi i I 58 58 58 58
IMPOTS SUR LES SOCIETES et contribution 3% 12| 70 87, 74 86 54 53
RESULTAT NET 20 127 164 134 159 134 127

stochie  acritsie S dubilen sy 31/17
PRIALTES

Gujan-Mestras 0| 1713,18| 2 497,00 1597,00 2 007,07| 797'3,651
La Teste de Buch 0| 716839 5 171,00 5 447,00 5045,24 7 764,35
Arcachon 0 1158,38 415100 4 169,00 1691,11 6 090,57
TOTAL 0,00| 1004045 12 819.00| 11 213,00 8 743,42, 21 928,57
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9.2 Compte de résultat - Extraction du modéle financier

Modéle Financier

COBAS
09/10/2013 01/01/2013 01/01/2014 01/01/2015 01/01/2016 02/01/2017 01/01/2018 01/01/2019
31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 01/12/2017 01/12/2018 01/12/2019
2013 2014 2015" 2016" 2017" 2018”7 2019
Période d'exploitation 1 1 1 1" 1" 1" 1
COMPTE DE RESULTAT
Redevances HT 539,61 3242,07 3259,71 327753 329553 3313,71 3399,58
Refacturation codts en construction - - - - - + ~
Idem réajusté 539,61 3242,07 3259,71 3277,53 329553 3313,71 3399,58
Reprise sur subventions d'investissement 9,75 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50
Reprise sur Redevances R1recues en phase de construction - - - - = . -
Variation stockée 134,20 767,46 630,60 655,99 616,67 578,74 539,55
Charges d'exploitation 246,27 1477,64 1477.64 147764 - 147764 - 1477,64 - 154515
Codts en construction placés en charge - - = i < i B
Colits d'exploitation 246,27 1477,64 147764 1477,64 - 1477,64 - 1477,64 - 154515
Idem réajusté 246,27 1477,64 1477.64 1477,64 - 147764 - 147764 - 154515
EBITDA 437,29 2590,39 2471,17 2514,38 2 493,06 2 473,30 2452,48
Amortissement des colts de construction 182,02 1092,11 1092,11 1092,11- 109211 - 1092,11 - 109211
Amortissement des frais financiers 8,44 50,66 50,66 50,66 - 5066 - 50,66 - 50,66
Total Amortissements 190,46 1142,78 1142,78 1142,78 - 1142,78 - 1142,78 - 1142,78
EBIT 246,83 1447,61 1328,39 1371,60 1350,28 1330,53 1 309,70
Produits financiers {incl. Comptes de réserve) - - - - - - -
Charges financiéres 214,00 1273,57 1257,59 1240,57 - 1219,35 - 1208,02 - 118155
Sous-total 214,00 1273,57 1257,58 1240,57 - 1219,35 - 1208,02 - 118155
Idem réajusté 214,00 1273,57 1257,59 124344 - 122212 -1202,37 - 1181,55
RESULTAT FINANCIER 214,00 1273,57 1257,59 124344 - 122212 -1202,37 -11861,55
Frais refacturables (y compris les taxes) 3,47 40,58 41,28 40,93 - 4082 - 40,86 - 41,17
Refacturation a I'€'€ (y compris les taxes et 'lS) 3,47 63,52 167,46 109,75 109,71 109,69 109,69
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 32,83 196,98 196,98 196,98 196,98 196,98 196,98
1S 11,47 68,83 68,83 68,83 - 68,83 - 68,83 - 68,83
RESULTAT NET 21,36 128,16 128,16 12&16 128,16 128,16 128,16
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9.3 Compte d’exploitation 2018 - Commentaires

Compte Factures émises au
d'exploitation | titre de I'exercice Commentaires
Réalisé au 2018
k€ 31/12/2018 §6.1
R - Redevances
R1- Redevance financiére 1836 1836

Les montants des avoirs relatifs aux
pénalités 2017 ayant été
comptabilsés en 2018 (8 K€ ht) une
R2 - Redevance Maintenance 521 840 |extourne positive 2017 a été passée
pourun montantde 2,5 k€. Une
provision 2018 de 22 k€ a été passée
paurles pénalités 2018,

R3- Redevance GER 207 207

R4 - Redevance Gestion 135 155

RS -Redevance Fluides 596 596

TOTAL REDEVANCES 3295 3334

= . e, ) ] i gt T

F - Refacturations a l'euro/l'euro

Assurance Exploitation 38 38

Organic et CVAE 14 14

Travaux supplémentaires non financés 0| 0

Autres impdts et taxes 46 46
1-Le solde IS2017 a été
comptabilisé sur 2017 {provision) et

15 55 83|a été refacturé 3 la COBAS en mai

2018 (12 ke)

2-Lesolde!152018 faitl'objet d'un
AAE comptabilisé sur 2018 mais sera
tmis en 2019 {16 k€)

| TOTAL REFACTURATIONS
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9.4 Modalités et détail du calcul de I'lS 2018

&% Montant de Fimpot sur les société — exercice 2018
L'imp6t sur les bénéfices 2018 s’éléve a 54 705 €.

Ce poste se décompose de la maniére suivante :

- Impdt sur les Sociétés 2018 = 54 705 €
- Contribution des 3% sur les dividendes = 0 €.

% Modalités de calcul
L'impdt sur les Sociétés pour I'exercice 2018 est calculé de la maniére suivante :
28 % de la somme des 3 postes suivants :
- résultat courant avant imp6t (129 466.69 €)
- produits exceptionnels (58 493.59 € - reprise sur subvention d’investissement - idem tous les
ans)
- intégration des intéréts de la dette subordonnée COFELY (7 415 €)

9.5 Décomposition détaillée du poste
« autres facturations/remboursements »

% Remboursements regus ou & recevoir par I’assureur police Dommages-Ouvrage concernant
les sinistres suivants :
o Gujan-Mestras :
= Déformation des caillebottis des terrasses extérieures : 55 k€
= Détérioration des supports du jacuzzi : 8 k€
= Espace détente : 17 k€
o LaTestede Buch:
= Vitrage: 8 k€
% Refacturations diverses au Promoteur : 6 k€
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10 - Evolution du périmeétre du Contrat de Partenariat

NEANT
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ANNEXES




indice période
montant anoue)
PO da A montant période TOTAL
ICHT IME _ F5D2 _ 8T40
01/01/201€| 31/03/201E{GUIAN MESTRAS Traa 43 190,00 119,10 124,70 1040,70 1,03136000 44 544,44 11 105,60
Rib 26 956,00 119,10 124,70 1040,70 1,03136000 27 801,34 6931,29 41153,46
R2e B39 901,00 119,10 124,70 1040,70 1,03136000 92 720,30 23 116,57
01/01/2018 31/03/2018{LA TESTE R2a 61457,00 119,10 124,70 1040,70 1,03136000 63 384,29 15 BO2,66
Hib 38 223,00 119,10 124,70 1040,70 1,03136000 39 431,99 9830,99 53 605,15
R2c 108 782,00 119,10 124,70 1040,70 1,03136000 112 193,40 27371,51
01/01/20148 31/03/2018{ARCACHON Ra 36 872,00 119,10 124,70 1040,70 1,03136000 38028,31 9481,03
Rab 25 566,00 119,10 124,70 1040,70 1,03136000 26 367,75 6573,88 3917147
mmn 89 901.00 119,10 124,70 1040,70 1,03136000 92 720,30 23 116,57
01/04/2016 30/06/2018{GUJAN MESTRAS awlun 43 150,00 119,10 124,70 1040,70 1,03136000 44 544,44 11 105,60
R2b 26 956,00 119,10 124,70 1040,70 1,03136000 27801,34 6931,29 41153,46
Ric 89 901,00 119,10 124,70 1040,70 1,03136000 92 720,30 23 116,57
01/04/2011 30/06/2018{1A TESTE A2a 61457,00 119,10 124,70 1040,70 1,03136000 63 384,29 15 802,66
A2b 38 233,00 119,10 124,70 1040,70 1,03136000 39431,99 9830,99 53 605,15
R2c 108 782,00 119,10 124,70 1040,70 1,03136000 112 193,40 27971,51
01/04/2014 30/06/2014] ARCACHON R2a 36 872,00 119,10 124,70 1040,70 1,03136000 38028,31 9481,03
R2b 25 566,00 119,10 124,70 1040,70 1,03136000 26 367,75 6573,88 39 171,47
E 89 501.00 119,10 124,70 1040,70 1.03136000 92 720,30 23 116,57 .
01/07/2018] 30/09/2018{GUIAN MESTRAS R2a 43 150,00 119,10 124,70 1040,70 1,03136000 44 544,44 11 105,60
Lrl] 26 956,00 119,10 124,70 1040,70 1,03136000 27 801,34 £931,29 41 153,46
R2e 89 901,00 119,10 124,70 1040,70 1,03136000 92 720,30 23 116,57
01/07/2018 30/09/201&|LA TESTE Ala €1457,00 119,10 124,70 104070 1,03136000 63 384,29 15 802,66
R2b 38 233,00 119,10 124,70 1040,70 1,03135000 39431,99 9830,99 53 605,15
R2c 108 782,00 119,10 124,70 1040,70 1,03136000 112193,40 27971,51
01/07/2018 30/03/2018{ ARCACHON R2a 36 872,00 119,10 124,70 1040,70 1,03136000 3802831 9481,03
R2b 25 566,00 119,10 124,70 1040,70 1,03136000 26 367,75 6573,88 39171,47
RZe B9 901,00 119,10 124,70 1040.70 1,03136000 92 720,30 23 116,57
01/10/2018 08/10/2018]GUJAN MESTRAS TR2a 43 150,00 119,10 124,70 1040,70 1,03136000 44 544,44 976,32
R2b 26 956,00 119,10 124,70 1040,70 1,03136000 27801,34 609,34 3617,89
R2c 89 901,00 115,10 124,70 1040,70 1,03136000 92720,30 2032,23
01/10/2014 08/10/2016{LA TESTE R2a 61457,00 115,10 124,70 1040,70 1,03136000 63384,29 138924
R2b 38 233,00 115,10 124,70 1040,70 1,03136000 39431,99 B54,26 4712,54
R2c 108 782,00 119,10 124,70 1040,70 1,03136000 112 193,40 2459,03
01/10/2014] 08/10/201# ARCACHON R2a 36 872,00 115,10 124,70 1040,70 1,03136000 38 028,31 833,50
Rib 25 566,00 119,10 124,70 1040,70 1,03136000 26 367,75 577,92 3443,65
R2e B9 901,00 119,10 124,70 1040,70 1,03136000 92 720,30 2032,23
09/10/2014| 31/12/2018|GUJAN MESTRAS R2a 43 190,00 121,00 131,40 1058,42 1,05734000 45 666,51 10 509,55
Rib 26 956,00 121,00 131,40 1058,42 1,05734000 28 501,66 6559,29 38944,72
R2c B9 901,00 121,00 131,40 1058,42 1,05734000 55 055,92 21875,88
09/10/2014| 31/12/2018{L A TESTE R2a 61 457,00 121,00 131,40 1058,42 1,05734000 64 980,94 14 954,52
A2k 38 233,00 121,00 131,40 1058,42 1,05734000 40425,28 9303,35 50728,13
R2e 108 782,00 121,00 131,40 1058,42 1,05734000 115 019,56 26 470,25
09/10/201% 31/12/2018| ARCACHON R2a 36 872,00 121,00 131,40 1058,42 1,05734000 38986,24 B8972,18
R2b 25 566,00 121,00 131,40 1058,42 1,05734000 27 031,95 6221,05 37 069,11
{R2e 89 801,00 121.00 131.40 105842 1,05734000 95 055,92 21 875.88




Indice période
o Mcient de edvision| TOMETTAMMUSl | tant période TOTAL
1CHT IME _ Fsb2 _ BT40 ke

EED) 24952,00 113,10 124,70 1040,70 1,03358000 25789,89 6429,81
R0 24178,00 119,10 124,70 1040,70 1,03358000 24989,90 6230,36 16 083,02
Ric 13283,00 119,10 124,70 1040,70 1,03358000 1372904 342286

01/01/2018]  31/03/2018{LA TESTE R3a 27 389,00 119,10 124,70 1040,70 1,03358000 28308,72 7057,79
R36 33351,00 119,10 124,70 1040,70 1,03358000 34470,93 8594,12 19 255,67
LE 12 985,00 119,10 124,70 1040,70 1,03358000 14 454,62 3603,75

01/01/2018|  31/03/2018ARCACHON R2a 27314,00 119,10 124,70 1040,70 1,03358000 28231,20 7038,45
R3b 22010,00 119,20 124,70 1040,70 1,03358000 22749,10 5671,69 16081,73
Jrac 13 084,00 119,10 124,70 1040,70 1,03358000 13523.36 3371.58

01/04/2018] _ 30/06/2016]GUJAN MESTRAS A3 24 952,00 119,10 124,70 1040,70 1,03358000 35789,89 €429,81
LE 24178,00 119,10 124,70 1040,70 1,03358000 24989,50 6230,36 16 083,02
R3c 13 283,00 119,10 124,70 1040,70 1,03358000 13729,04 342286

01/04/2018]  30/06/2018{LA TESTE LED 27389,00 119,10 124,70 1040,70 1,03358000 28308,72 7057,79
R3b 33 351,00 119,10 124,70 1040,70 1,03358000 34470,93 8594,12 19 255,67
R3c 13 985,00 119,10 124,70 1040,70 1,03358000 14 454,62 3603,75

01/04/2018]  30/06/2018|ARCACHON 32 27314,00 119,10 124,70 1040,70 1,03358000 28231,20 7038,46
R3b 22010,00 119,10 124,70 1040,70 1,03358000 22749,10 567169 16081,73
lr3e 13 084,00 119,10 124,70 1040,70 1,03358000 1352336 337158

01/07/2018]  30/05/2018]GUIAN MESTRAS Tiss 24 952,00 119,10 124,70 1040,70 1,03358000 25 789,89 6429,81
3k 24 178,00 119,10 124,70 1040,70 1,03358000 24989,90 230,36 16 083,02
k3c 13 283,00 119,10 124,70 1040,70 1,03358000 13729,04 3422,86

01/07/2018|  30/09/2018{LA TESTE R33 27389,00 119,10 124,70 1040,70 1,03358000 28 308,72 7057,79
R3b 33351,00 119,10 124,70 1040,70 1,03358000 34470,93 8594,12 19 255,67
R3c 13 985,00 119,10 124,70 1040,70 1,03358000 1445462 3603,75

01/07/2018]  30/09/2018|ARCACHON f3a 27314,00 119,10 124,70 1040,70 1,03358000 28231,20 7038,46
R3b 22010,00 119,10 124,70 1040,70 1,03358000 22749,10 5671,69 16 081,73
[Rac 13 084,00 119,10 124,70 1040,70 1 1352336 337158

01/10/2018] _ 08/10/2016]GUIAN MESTRAS "33 24952,00 119,10 123,70 1040,70 1,03358000 75 789,89 565,26
3b 24 178,00 119,10 124,70 1040,70 1,03358000 2498990 547,72 141389
Rac 13 283,00 119,10 124,70 1040,70 1,03358000 13729,04 300,91

01/10/2018]  08/10/2018]LA TESTE R3a 27 385,00 119,10 124,70 1040,70 1,03358000 28308,72 620,47
R3b 33351,00 119,10 124,70 1040,70 1,03358000 34470,93 755,53 1692,81
R3c 13 985,00 119,10 124,70 1040,70 1,03358000 14454,62 316,81

01/10/2018]  08/10/2018|ARCACHON R3a 27 314,00 119,10 124,70 1040,70 1,03358000 28231,20 618,77
R3b 22010,00 119,10 124,70 1040,70 1,03358000 22749,10 498,61 1413,78
R3c 13 084,00 119,10 124.70 1040,70 1,03358000 13523,36 296,40

09/10/2018]  31/12/201E|GUIAN MESTRAS ) 24952,00 121,00 131,40 108,42 1,05954000 26437,64 084,28
L 24 178,00 121,00 131,40 1058,42 1,05954000 25617,56 589555 15218,74
R3¢ 13 283,00 121,00 131,40 1058,42 1,05954000 14073,87 323892

09/10/2018)  31/12/2016{LA TESTE L 27389,00 121,00 131,40 105842 1,05954000 25019,74 6678,52
R3b 33351,00 121,00 131,40 105842 1,05954000 35 336,72 8132,29 18 220,89
R3¢ 13 985,00 121,00 131,40 1058,42 1,05954000 14 817,67 3410,09

09/10/2018)  31/12/2018{ARCACHON h3a 27314,00 121,00 131,40 1058,42 1,05954000 28940,28 6660,23
R3b 22010,00 121,00 131,40 1058,42 1,05954000 2332048 5366,90 15217,53
|r3e 13084,00 121,00 131,40 1058,42 1,05954000 13 863,02 319039

_42.% | 207 438 51 _




indice période
PO coefficient de révision | montant annuel résisé | montant période MONTANT FACTURE
SYNTEC INSEE servies
financiers
01/01/2018 31/03/2018|GUJAN MESTRAS R4a 36 162,00 266,70 1,13731343 41 127,53 10 281,88 11683.36
Rab 5 000,00 105,10 1,12118626 5 605,93 1401,48 !
01/01/2018 31/03/2018|LA TESTE R4a 46 385,00 266,70 1,13731343 52754,28 13 188,57 1459005
R4b 5 000,00 105,10 1,12118626 5 605,93 1401,48 !
01/01/2018 31/03/2018| ARCACHON R4a 38 453,00 266,70 1,13731343 43 733,11 10933,28 1233476
Rab 5 000,00 105,10 1,12118626 5 605,93 1401,48 !
01/04/2018 30/06/2018|GUJAN MESTRAS R4a 36 162,00 267,00 1,13859275 41 173,79 10 293,45 11708,00
R4b 5 000,00 106,08 1,13164071 5 658,20 1414,55 '
01/04/2018 30/06/2018|LA TESTE R4a 46 385,00 267,00 1,13859275 52 813,62 13 203,41 14 617.96
Rab 5 000,00 106,08 1,13164071 5 658,20 1414,55 !
01/04/2018 30/06/2018| ARCACHON R4a 38 453,00 267,00 1,13859275 43 782,31 10 945,58 12 360,13
R4b 5 000,00 106,08 1,13164071 5 658,20 1414,55 !
01/07/2018 30/09/2018|GUJAN MESTRAS R4a 36 162,00 268,20 1,14371002 41 358,84 10 339,71 11753.86
R4b 5 000,00 106,05 1,13132067 5 656,60 1414,15 '
01/07/2018 30/09/2018|LA TESTE R4a 46 385,00 268,20 1,14371002 53 050,99 13 262,75 14 676,90
R4b 5 000,00 106,05 1,13132067 5 656,60 1414,15 '
01/07/2018 30/09/2018| ARCACHON R4a 38 453,00 268,20 1,14371002 43 979,08 10 994,77 12 408.92
R4b 5 000,00 106,05 1,13132067 5 656,60 1414,15 !
01/10/2018 31/12/2018| GUJAN MESTRAS R4a 36 162,00 269,70 1,15010661 41 590,16 10 397,54 11813.02
R4b 5 000,00 106,15 1,13238745 5 661,94 1415,48 !
01/10/2018 31/12/2018(LA TESTE R4a 46 385,00 269,70 1,15010661 53 347,70 13 336,92 14752 41
R4b 5 000,00 106,15 1,13238745 5 661,94 1415,48 !
01/10/2018 31/12/2018|ARCACHON R4a 38 453,00 269,70 1,15010661 44 225,05 11 056,26 1247175
R4b 5 000,00 106,15 1,13238745 5 661,94 1415,48 !

|TOTAL

155171,12




2330263 PISCINE D'ARCACHON

01/01/18 au 31/03/18

JUSTIFICATIF DES INDICES

[INDICE EBT (1570283):

[lconnu au 30/03/2018 | 139,96 origine 127,85
INDICE G : origine 42,87 MWH Montant HT |  Prix moyen HT
du 29/12/2017 au 28/01/2018 89,884 381717 42,4677
du 29/01/2018 au 28/02/2018 104,914 4598,89 43,8349
du 01/03/2018 au 28/03/2018 84,961 3512,17 41,3386
B 279.759 1192823
MOYENNE G : 42,637
2,519 m3 Montant HT | Prix moyen HT
facture 26/12/2017 2329 3084,85 1,3245
teste  facture du  20/12/2017 13801 18260.42 1,3231
_mﬂo. facture du 07/12/2017 8096 10727 14 1,3250
| 24226 32072.41
MOYENNE O : 1,3239

FORMULE DE REVISION

0,34(G/G_0)+0,46(EBT/EBT_0)+0,20(0/O_0)

Coef de révision = 0,94684



2330263 PISCINE ARCACHON ELECTRICITE GAZ EAU TRAITEMENT EAU TOTAL
PO au 09/10/13 69 414,00 57 923,00 34 799,00 41 682,00 203 818,00
Nbre Montant | Montant || Montant | Montant || Montant | Montant || Montant | Montant || Montant | Montant
jours actualisé | période | actualisé | période || actualisé | période || actualisé | période | actualisé | période
_gc oH\oH\Non_mz _ 31/03/2018 65 723,95|16 205,91{{54 843,81( 13 523,13}(32 949,09] 8 124,43|[39 466,18| 9 731,39|/192 983,04|47 584,86
TOTAL ACTUALISE 16 205,91 13 523,13 8 124,43 973 H,wo__ 47 584,86




|

2330261 PISCINE DE GUJAN

01/01/18 au 31/03/18

JUSTIFICATIF DES INDICES

[INDICE EBT (1570283):

_WOEE au 30/03/2018 | 139,96 origine 127,85
INDICE G : origine 42,87 MWH Montant HT | Prix moyen HT
[du  29/12/2017 au  28/01/2018 88,735 3771,05 42 4979
[du  29/01/2018 au  28/02/2018 109,973 4812,99 43,7652
[du _ 01/03/2018 au _ 28/03/2018 91.499 3775.72 41,2652
|. 290,207 12359,76
MOYENNE G : 42,5895
INDICE O : origine 2,519 m3 Montant HT | Prix moyen HT
lgujar  facture du  26/12/2017 2329 3084,85 1,3245
liteste  facture  du  20/12/2017 13801 18260,42 1,3231
llarc.  facture  du  07/12/2017 8096 1072714 1,3250
I I 24226,000 | 32072,41
It MOYENNE O : 1,3239

FORMULE DE REVISION

0,34(G/G_0)+0,46(EBT/EBT_0)+0,20(0/0O_0)

Coef de révision =

0,94646



2330261 GUJAN ELECTRICITE GAZ EAU TRAITEMENT EAU TOTAL
PO au 09/10/13 80 356,00 57 296,00 33 139,00 34 483,00 205 274,00
Nbre Montant | Montant || Montant | Montant || Montant | Montant || Montant | Montant|| Montant | Montant
jours | Coef actuf actualisé | période || actualisé | période || actualisé | période || actualisé | période | actualisé | période
—Q: ou\op\woum_m: _ 31/03/2018 90| 0,94646|/76 053,74|18 752,98||54 228,37|13 371,38(|31 364,74| 7 733,77||32 636,78| 8 047,43||194 283,63|47 905,55
TOTAL ACTUALISE 90 18 752,98 13 371,38|| 7 733,77

8 047,43

47 905,55




2330262 PISCINE DE LA TESTE

01/01/18 au 31/03/18

Il JUSTIFICATIF DES INDICES |
10/01/2018 | 119,70 origine 112
12/01/2018 | 230,54 origine 224.33
INDICE EBT (1570283):
connu au 30/03/2018 | 139,96 origine 127,85
[INDICE A38CC:
lconnu au 104,80 origine 102,3
lconnu au 104,50
104.30
1045333
hm.whﬂ MWH Montant I.Iﬂ Prix moyen HT!|
du 27/12/2017 au  28/01/2018 152,047 6388.76 42,0183
du 29/01/2018 au 28/02/2018 166.746 7214,17 43,2644
Jldu___01/03/2018 au 28/03/2018 138,444 mmwplswo 41,1639
457,237 19301.83
——————— ——
MOYENNE G : 42,2141
2,519 m3 Montant HT [Prix moyen HT
uja facture du  26/12/2017 2329 3084,85 1,3245
leste facture du  20/12/2017 13801 18260,42 1.3231
facture aulc 07/12/2017 8096 o.\ww;b 1.3250
24226 32072.41
— = —— —
MOYENNE G : 1,323
I FORMULE DE REVISION |

0,04(1565183/1565183_0)+0,08(A38CC/A38CC_0)+0,08(IT/IT_0)+0,10(G/G_0)+0,48(EBT/EBT_0)+0,22(0/0_0)

Coef de révision = 0,94627

-



"

2330262 LA TESTE ELECTRICITE GAZ BIOMASSE EAU TRAITEMENT EAU TOTAL
PO au 09/10/13 72 651,00 25 443,00 29 387,00 35 790,00 42 482,00 205 753,00
Nbre Montant | Montant || Montant | Montant || Montant | Montant || Montant | Montant || Montant | Montant || Montant | Montant
jours | Coef actull actu période actu période actu période actu période actu période actu période
_Qc oH\oH\Non_m: _ 31/03/2018 90| 0,94627|(68 747,46(16 951,43(124 075,95| 5 936,54{|27 808,04| 6 856,78|[33 867,00| 8 350,77)}40 199,44| 9 912,19(1194 697,83| 48 007,70|
TOTAL ACTUALISE 90 — 16 951,43 5 936,54 6 mmm.um= 8 350,77 9 oHN.Hm__ 48 oow.uo_




2330263 PISCINE D'ARCACHON 01/04/18 au 30/06/18

JUSTIFICATIF DES INDICES
(INDICE EBT (1570283):
[lconnu au 29/06/2018 | 139,96 | origine | 127,85
[INDICE G : origine 42,87 MWH Montant HT | Prix moyen HT
du  29/03/2018 au  28/04/2018 70,716 3022,90 42,7470
du  29/04/2018 au _ 28/05/2018 | 61.294 2517.61 41,0743
du__ 29/05/2018 au _ 28/06/2018 33,832 1567,56 46,3336
165,842 7108.,07
MOYENNE G : 42,8605
(INDICE O : origine 2,519 m3 Montant HT | Prix moyen HT
_Em: facture du  15/06/2018 8047 10697,27 1,3293
teste  facture du  19/06/2018 6901 9200,75 1,3332
arc. facture du _ 07/12/2017 8096 1072714 1,3250
— 23044000 | 30625.16
MOYENNE O : 1,3290

FORMULE DE REVISION

0,34(G/G_0)+0,46(EBT/EBT_0)+0,20(0/0_0)

Coef de révision 0,94901



2330263 PISCINE ARCACHON ELECTRICITE GAZ EAU TRAITEMENT EAU TOT
PO au 09/10/13 69 414,00 57 923,00 34 799,00 41 682,00 203 8-
Nbre Montant | Montant | Montant | Montant || Montant | Montant || Montant | Montant || Montant
jours | Coef actu || actualisé | période || actualisé | période || actualisé | période || actualisé | période || actualisé
[du [ 01/04/2017]|au]| 30/06/2017 9N 0,94901|[ 65 874,58 16 423,53|| 54 969,51 13 704,73|| 33 024,60| 8 233,53|| 39 556,63| 9 862,07|| 193 425,32
TOTAL ACTUALISE 91 16 423,53 13 704,73 8 233,53 9 862,07
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2330261 PISCINE DE GUJAN 01/04/18 au 30/06/18

JUSTIFICATIF DES INDICES

[INDICE EBT (1570283):

[lconnu au 29/06/2018 | 139,96 origine | 127,85
42 .87 MWH Montant HT |Prix moyen HT
[du 29/03/2018 au 28/04/2018 78,202 3321,74 42,4764
du 29/04/2018 au  28/05/2018 72,854 2991.25 41,0581
du 29/05/2018 au  28/06/2018 51,868 2315,07 44,6339
202,924 8628,06
MOYENNE G : 42,5187
INDICE O : origine 2,519 m3 Montant HT | Prix moyen HT
gujan facture du 15/06/2018 8047 10697,27 1,3293
teste facture du 19/06/2018 6901 9200,75 1,3332
larc. facture du 07/12/2017 8096 10727.14 1,3250
— 23044,000 | 30625,16
MOYENNE G : 1,3290
FORMULE DE REVISION

0,34(G/G_0)+0,46(EBT/EBT_0)+0,20(0/O_0)

Coef de révision = 0,94630




2330261 GUJAN ELECTRICITE GAZ EAU TRAITEMENT EAU TOTAL
PO au 09/10/13 80 356,00 57 296,00 33 139,00 34 483,00 205 274,00
Nbre | Coef Montant | Montant || Montant | Montant || Montant | Montant || Montant | Montant]] Montant | Montant
jours | actu actualisé | période || actualisé | période || actualisé | période || actualisé | période || actualisé | période
_ac 01/04/2018|au| 30/06/2018 91| 0,94630) 76 040,88| 18 958,14} 54 219,20| 13 517,66|f 31 359,44| 7 818,38 32 631,26| 8 135,47|| 194 250,79| 48 429,65
TOTAL ACTUALISE N 18 958,14 13 517,66 7 818,38 8 135,47 48 429,65




2330262 PISCINE DE LA TESTE 01/04/18 au 30/06/18

— JUSTIFICATIF DES INDICES ﬁ
120,20 |  origine | 112
‘_._\OA\MO‘_m | 23264 | origine | 224,33
INDICE EBT (1 mqonlmww =
connu au 29/06/2018 | 13996 | origine | 127,85
inpicE A3scc:
connu au 107,60 origine 102,3
connu au 107,30
connu au 106.60
MOYENNE A38CC : :H»mmuﬂ
2287 MWH | Montant HT_]Prix moyen HT
du 29/03/2018 au 28/04/2018 109,125 4574,53 41,9201
du 29/04/2018 au 28/05/2018 59,348 2439.05 41,0974
Jidu 29/05/2018 au mm\om\woém 36,348 ._mmuhm 45 8796
204.821 8681.21
_<_O<_mzzm G: AN_wmAm
INDICE O : origine 2.519 m3 Montant HT |Prix moyen Iﬂ
facture du 15/06/2018 8047 10697,27 1,3293
facture du 19/06/2018 6901 9200.75 1.3332
facture du 07/12/2017 8096 10727.14 1,3250
= ———————
- 23044000 mmml_mmm\_m
MOYENNE G : 1,3290
{l FORMULE DE REVISION |

0,04(1565183/1565183_0)+0,08(A38CC/A38CC_0)+0,08(IT/IT_0)+0,10(G/G_0)+0,48(EBT/EBT_0)+0,22(0/0_0)

Coef de révision = 0,95010

-



2330262 LA TESTE ELECTRICITE GAZ BIOMASSE EAU TRAITEMENT EAU TOTAL

PO au 09/10/13 72 651,00 25 443,00 29 387,00 35 790,00 42 482,00 205 753,00

Nbre | Coef Montant | Montant || Montant | Montant| Montant | Montant | Montant | Montant || Montant | Montant || Montant | Montant

jours | actu actu période actu période actu période actu période actu période actu période
01/04/2018|au| 30/06/2018 91| 0,95010§ 69 025,72) 17 209,15|{ 24 173,39] 6 026,79 27 920,59| 6 961,02/l 34 004.08| 8 477,73| 40 362,15| 10 062,89|f 195 485,93 | 48 737 58]
TOTAL ACTUALISE 91 | 17 209,15 6 026,79 6 961,02 8477,73 10 062,89 48 737,58|




2330261 PISCINE DE GUJAN

01/07/18 au 30/09/18

JUSTIFICATIF DES INDICES

[INDICE EBT (1570283):

[lconnu au 28/09/2018 | 140,98 origine | 127,85
INDICE G : origine 42 87 MWH Montant HT | Prix moyen HT
[du — 29/06/2018 au  28/07/2018 31,738 1506,62 47,4705
Ildu  29/07/2018 au  28/08/2018 26,141 119756 458116
lldu  29/08/2018 au  28/09/2018 39,034 192143 49 2245
I 96,913 462561
Il MOYENNE G : 47,729
(INDICEO : origine 2,519 m3 Montant HT | Prix moyen HT
_@E.m: facture du  15/06/2018 8047 10697,27 1,3293
[teste  facture du  19/06/2018 6901 9200,75 1,3332
flarc. facture du _ 27/07/2018 4048 5406.54 1,3356
18996,000 25304,56
MOYENNE G : 1,3321

FORMULE DE REVISION

0,34(G/G_0)+0,46(EBT/EBT_0)+0,20(0/0_0)

Coef de révision =

0,99155



2330261 GUJAN ELECTRICITE GAZ EAU TRAITEMENT EAU TOTAL
PO au 09/10/13 80 356,00 57 296,00 33 139,00 34 483,00 205 274,00
Nbre Montant | Montant || Montant | Montant || Montant | Montant || Montant | Montant|| Montant | Montant
jours | Coef actu |l actualisé | période |f actualisé | période || actualisé | période [ actualisé | période || actualisé | période
_n: ou\ow\moum_mc _ 30/09/2018 92| 0,9915579 676,99| 20 082,97/56 811,85(14 319,70|(32 858,98| 8 282,26|134 191,62| 8 618,16{/203 539,43|51 303,09
TOTAL ACTUALISE 92 20 082,97 14 319,70 8 282,26 8 618,16 51 303,09




2330262 PISCINE DE LA TESTE 01/07/18 au 30/09/18

fl JUSTIFICATIF DES INDICES |

INDICE 1565183 (ICHT-IME) :
10/07/2018 | 121,00 [  origine | 112

06/07/2018 | 237.43 ] ongne ] 224,33
NDICE EBT (1570283):
connu au 28/09/2018 | 140,98 |  origne | 127,85

[iNDICE A38CC (010535061):
connu au 105,50 origine 99,8
connu au 106,40
connu au 106.90
MOYENNE A38CC : 106,2667|

42.87 MWH Montant I% Prix moyen HT)|

du_ 29/06/2018 au _ 28/07/2018 | 26,034 105,01 23,0990
du___29/07/2018 au__ 28/08/2018 | _14.014 657.64 46,9274

|idu 29/08/2018 au __28/09/2018 26,988 1378.65 51,0838

67,036 3288.50

MOYENNE G : Ao.ommwm

INDICE O : origine .lm.m:w m3 Montant HT |Prix moven HT|
facture du  15/06/2018 8047 10697,27 1,3293
facture  du__ 19/06/2018 6901 9200.75 1,3332
facture _du__27/07/2018 4048 5406.54 1,3356
= 18996.000 | 25304.56
MOYENNE G 1.3321)
( FORMULE DE REVISION |

0,04(1565183/1565183_0)+0,08(A38CC/A38CC_0)+0,08(IT/IT_0)+0,10(G/G_0)+0,48(EBT/EBT_0)+0,22(0/0_0)

Coef de révision = 0,97313

«



"

2330262 LA TESTE ELECTRICITE GAZ BIOMASSE EAU TRAITEMENT EAU TOTAL
PO au 09/10/13 72 651,00 25 443,00 29 387,00 35 790,00 42 482,00 205 753,00
Nbre Montant | Montant || Montant | Montant || Montant | Montant || Montant | Montant || Montant | Montant || Montant | Montant
jours | Coef actufl actu période actu période actu période actu période actu période actu période
oH\ou\Non_m: _ 30/09/2018 92| 0,97313}[70698,87(17 819,99|24 759,35| 6 240,71}§28 597,37| 7 208,10(|34 828,32| 8 778,65[41 340,51|10 420,07200 224,42| 50 467,53
TOTAL ACTUALISE 92 17 mG.ww__ 6 240,71 7 Nomhoa 8 778,65 10 420,07 50 467,53




2330263 PISCINE D'ARCACHON 01/07/18 au 30/09/18

JUSTIFICATIF DES INDICES

[INDICE EBT (1570283):

[lconnu au 28/09/2018 | 140,98 | origine | 127,85
IINDICE G : origine 42,87 MWH Montant HT | Prix moyen HT
du 29/06/2018 au  28/07/2018 17,112 856,49 50,0520
du 29/07/2018 au  28/08/2017 20,434 940,47 46,0248
du 29/08/2017 au __ 28/09/2017 31,919 1601,67 50,1792
69,465 3398,63
MOYENNE G : 48,9258
IINDICE O : origine 2,519 m3 Montant HT Prix moyen HT
gujan facture du 15/06/2018 8047 10697,27 1,3293
Iteste facture du 19/06/2018 6901 9200,75 1,3332
larc. facture du 27/07/2018 4048 5406,54 1,3356
18996,000 | 25304,56
MOYENNE O : 1,3321

FORMULE DE REVISION

0,34(G/G_0)+0,46(EBT/EBT_0)+0,20(0/O_0)

Coef de révision

1,00103




2330263 PISCINE ARCACHON ELECTRICITE GAZ EAU TRAITEMENT EAU TOTAL
PO au 09/10/13 69 414,00 57 923,00 34 799,00 41 682,00 203 818,00
Nbre Montant | Montant || Montant | Montant || Montant | Montant || Montant | Montant || Montant | Montant
jours | Coefactu || actualisé | période || actualisé | période | actualisé | période | actualisé | période || actualisé | période
_a: oH\ou\NSm_m: _ 30/09/2018 92 1,00103(/69 485,50|17 514,15/57 982,66| 14 614,81((34 834,84| 8 780,29|141 724,93|10 516,97/204 027,93|51 426,22
TOTAL ACTUALISE 92 17 514,15 14 614,81 8 wmo.wm__ 10 516,97 51426,22




2330263 PISCINE D'ARCACHON

01/10/18 au 31/12/18

JUSTIFICATIF DES INDICES

[INDICE EBT (1570283):

llconnu au 21/12/2018 | 140,98 | origine | 127,85
INDICE G : origine 42,87 MWH Montant HT | Prix moyen HT
du 29/09/2018 au  28/10/2018 50,183 2368,15 47 1903

I[du  29/10/2018 au  28/11/2018 84,722 4349 43 51,3377

I[du  29/11/2018 au  28/12/2018 81,119 3962,65 48,8498

I 216,024 10680,23

Il MOYENNE G : 49,4400

2,519 m3 Montant HT | _Prix moyen HT

lquiar  facture du  24/12/2018 4024 5395,65 1,3409

[lteste  facture du  19/12/2018 12773 17006,50 1,3314

__mqo. facture du 06/12/2018 4560 6082,90 1,3340

21357000 | 28485,05
MOYENNE G : 1,333

FORMULE DE REVISION

0,34(G/G_0)+0,46(EBT/EBT_0)+0,20(0/O_0)

Coef de révision =

1,00524



2330263 PISCINE ARCACHON ELECTRICITE GAZ EAU TRAITEMENT EAU TOTAL
PO au 09/10/13 69 414,00 57 923,00 34 799,00 41 682,00 203 818,00
Nbre Montant | Montant || Montant | Montant || Montant | Montant || Montant | Montant | Montant | Montant
jours | Coefactu [ actualisé | période || actualisé | période | actualisé | période || actualisé | période || actualisé | période
_nc oH\Ho\NOHm_m: _ 31/12/2018 92 1,00524}(69 777,73(17 587,81||58 226,52| 14 676,27(134 981,35 8 817,22(141 900,41 10 561,20/204 886,01|51 642,50}
TOTAL ACTUALISE 92 17 587,81 14 676,27 8 817,22 10 mm“rno_— 51 mhw.mo__




2330261 PISC

INE DE GUJAN

01/10/18 au 31/12/18

JUSTIFICATIF DES INDICES

(INDICE EBT (1570283):
[lconnu au 21/12/2018 | 140,98 |  origne | 127,85
[INDICE G : origine 42,87 MWH Montant HT | Prix moyen HT
du 29/09/2018 au  28/10/2018 58,469 2753,63 47 0956
du 29/10/2018 au  28/11/2018 89,873 4603,63 51,2237
du 29/11/2018 au __ 28/12/2018 106,245 5179,65 48,7519
254,587 12536,91
MOYENNE G : 49,2441
|INDICE O : origine 2,519 m3 Montant HT |Prix moyen HT
_mc_.m: facture du  24/12/2018 4024 5395,65 1,3409
teste  facture du  19/12/2018 12773 17006,50 1,3314
llarc. facture  du  06/12/2018 4560 6082,90 1,3340
I — 21357,000 | 28485,05
It MOYENNE O : 1,3338!

FORMULE DE REVISION

0,34(G/G_0)+0,46(EBT/EBT_0)+0,20(0/0O_0)

Coef de révision =

1,00369



2330261 GUJAN ELECTRICITE GAZ EAU TRAITEMENT EAU TOTAL
PO au 09/10/13 80 356,00 57 296,00 33 139,00 34 483,00 205 274,00
Nbre Montant | Montant || Montant | Montant || Montant | Montant || Montant | Montant|| Montant | Montant
jours | Coef actu || actualisé | période || actualisé | période [ actualisé | période || actualisé | période || actualisé | période
_n_: oH\Ho\Non_mc _ 31/12/2018 92| 1,00369|(80 652,51(20 328,85(/57 507,42| 14 495,02|(33 261,28| 8 383,67/|34 610,24| 8 723,68|(206 031,46/51 931,22
TOTAL ACTUALISE 92 __ 20 328,85 14 495,02 8 383,67 8 umw.mm__ 51931,22




2330262 PISCINE DE LA TESTE

01/10/18 au 31/12/18

| JUSTIFICATIF DES INDICES I
INDICE 1565183 (ICHT-IME) :
06/10/2017 | 119,10 | origine 112
—— —
16/10/2017 | 22771 | origine 224,33
21/12/2018 | 140,98 | origine 127,85
[INDICE A38CC:
connu au 106,70 origine 99,8
connu au 107,00
lconnu au 107,10
MOYENNE A38CC : 106,9333)

INDICE G :

amhml MWH__ | Montant HT

Prix moyen HT

du 29/09/2018 au 28/10/2018 57,086 2689,29 47,1094
du 29/10/2018 au 28/11/2018 57.622 3012,08 52,2731
du 29/11/2018 _au 28/12/2018 43,582 2144.51 Awmomm
158,280 wmhwl.mw
MOYENNE G : 49,5665
NDICE O : Oﬁ—m:.—m lw.ml_ 9 m3 ’_aw:lww:— HT | Prix moyen HT
facture du 24/12/2018 4024 5395,65 1,3408
facture du ._.w..ﬁ 2/2018 12773 17006.50 1,3314
facture du 06/12/2018 4560 6082.90 1,3340
== === == — e e
= 21357,000 |_28485,05
MOYENNE O : 1,3338]

FORMULE DE REVISION

0,04(1565183/1565183_0)+0,08(A38CC/A38CC_0)+0,08(IT/IT_0)+0,10(G/G_0)+0,48(EBT/EBT_0)+0,22(0/0O_0)

Coef de révision

0,97086

~



_a:

"

2330262 LA TESTE — ELECTRICITE GAZ BIOMASSE EAU TRAITEMENT EAU TOTAL
PO au 09/10/13 72 651,00 25 443,00 29 387,00 35 790,00 42 482,00 205 753,00
Nbre Montant | Montant || Montant | Montant || Montant | Montant || Montant | Montant || Montant | Montant || Montant | Montant
jours | Coefactufl actu période actu période actu période actu période actu période actu période
oH\HO\Non_m: _ 31/12/2018 92| 0,97086/70 533,95[17 778,42/124 701,59| 6 226,15{[28 530,66| 7 191,29(|34 747,08| 8 758,17[l41 244,07|10 395,77|]199 757,36 50 349,80
TOTAL ACTUALISE 92 17 778,42 6 226,15 7 Hmp.nm_ 8 758,17 10 395,77 50 whw.mo__




Plan de gros entretien renouvellement

Légende :
Année de début : 2013
MAJ 15/01/2019
Année : 133 4 3 6 7 M 90 4143 L0 1415 46 47 AN 19 20 31 33 23 M O3 2 27 30 N G
Rénovation | Taux de Renouvel- Taux de pecalage |2|2|a|z)a|a| 28 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2} 2] 2| 2| 2} 2} 2| 2| 2| 2] 2] 2] 2} 2| 2] 2} =
Eléments / Composants / Ouvrages rénovation lement renouvellement | opérations |@falalofola|c@ alololofalola]alofu]o]ole|e|olo|e]efo|ole]ale
A RN SRS R B! I EEH B B B EE B EE E E R E R R R e
année % annia o annéa(s) J2]3|4i5laf?|s opijagslalsya)rjajajajijz]a]4]s]|e]2felafo)r]z
GROS (EUVRE - CLOS COUVERT
TERRASSEMENT ET REMBLAIS 4 0,8% 24 10% n ] [ ] ' [ | ]
#  Tarraysements géndraui
Tervassemants complémaentares
r - INF TURE 5 0,5% 35 10% ] [ | || [ | m |
Fondations : massifs, longrinas
Infrastructure : radiers, poutres, volles
SUPERSTRUCTURE & 1,6% 35 lﬂJ w m m [ ] ]
Elevations ROC @ potesus, poutres, voles
Elevations R+1 : voiles, planchers
FACADES 3 2,0% 5 [ m = L] L] =]
Bardage bois, bardage métallique
CHARPENTE 5 1,5% 35 ] L] L] L] LY
Charpente, ossature
COUVERTURE 3 0,8% 12 kil B B EEEEER |
Couverture, support d'étanchéité
ETANCHEITE 3 1,0% 13 N E SRR N
Etancheite aquatique
Etanchéité protection vegétalisée, protection
MENUISERIES EXTERIEURES 3 2,0% 20 5% L] ] = ] COE ] |
Mur rideau, fagades, divers
SECOND EUVRE
MENUISERIES INTERIEURES
Menuiseries intérieurs aluminium 3 3,2% 21 ] i
Menuiseries intérieures bois 3 2,6% 17 ] ) = i
SERRURERIE - METALLERIE ~ MIROITERIE 2 1,5% 8 18% maa—all il
Portes méatalliques
Garde-corps
Main-courantes
Trappes d'accés
Grilles locaux techniques
CLOISONS LEGERES - DOUBLAGES 5 2,5% 25 | [ 1] ] m L]
Cloisons
Gaines
PLAFONDS SUSPENDUS 2 2,0% 22 ke ] -] - | [ ] W
Faux planfonds bureaux, locaux humides
Habillage puits de lumiére
Ventilation
PEINTURE - SIGNALETIQUE 1 1,5% 5 15%
Peinture plétre+béton
Peinture de proprete
CARRELAGE - FAIENCE 4 2,0% 7 10% m i . mw [ | [ ] [
Carrelage locaux divers, carrelage plages
Faience
REVETEMENTS DE 50L 3 3,0% 12 25% = b | ] [ 3 w W
Revétemnents de sol, faience
Plinthes
EQUIPEMENTS TECHNIQUES
PLOMBERIE ~ SANITAIRES -
Eau Froide Sanitaire 2 3,6% 20 15% B N 1] LY [11] | m [} 1] u
Branchement d'eau / sous comptage
Distribution générale EF
Traiterment d'eau pour ECS
Eau Chaude Sanitaire 3 3,6% 18 15% = 1€ = 0 -] ] = ]
Production ECS
Distribution eau chaude sanitaire
Mitigeage - Température au points de puisage
Evacuations 3 3,6% 18 15% E W i W e E = [
Chutes et collecteurs EU - EV - EP
Chutes et collecteurs EP
ion des eaux de rui des
Evacuation des eaux de vidanges et circuits de
Fosse de relevage 2 3,6% 20 15% ] = B ] B L | B = 5] i
Relevage EU Chlorée
Relevage EU sanitaire
Equipements de sol 2 3,6% 20 15% =l = 0 ] B & | ] =1 R |
Siphons
Equipements sanitaires 2 3,6% 20 15% [ ] i i fiil It il [ ] L] Tl ]
we
Douches
Lavabos
Accessoires sanitaires 3 3,6% 18 15% " B B B ®mE B E H
Distributeur papier hygiénique - savon
Séches mains - séches cheveux
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Plan de gros entretien renouvellement
Légende :

Année de début : 2013
(MAT 1570172019

Année :

7
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CHAUFFAGE - VENTILATION
Production de chaleur

Chaudléres gaz - brilleurs
Chaudiére biomasse
Hydraulique

Conduit de fumées
Distribution chauffage

Circuits radiateurs

Circuits planchers chauffant
Circuits échangeurs bassins
Circuits CTA

Circuits ECS

Tralternent du holl bassins

CTA

Traitement de la zone vestiaires bassins
CTA

Diffuseurs - grilles

VMC

Electricité - Régulation

Armoires électriques
Supervision

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Armpoire générale basse tension
Ditribution électrique

Distribution principale
Distribution terminale
Chemins de cables

Edairage

Luminaires

Eclairage de sécurité

ELECTRICITE COURANTS FAIBLES
Systéme de sécurité incendie
Détecteurs

Diffuseurs d'alarme sonore
Cablage

Sécurité

Widéosurveillance
Détection intrusion
Equipements techniques

Réseaux VDI

Equipements télévisions
Equipements téléphonie

TRAITEMENT D’EAU - ECS
Equipements bassin et bac tampon
Pompes de recyclage et de reprise
Coagulation / floculant

Traitement a |"ozone

Fltres

Correction de pH et désinfection
Régulation

ASCENSEUR - MONTE-CHARGE
Ascenseur
VRD
VRD ET CANALISATIONS ENTERREES
Béton désactive
Enrobé
CLOTURES
AMENAGEMENTS PAYSAGERS
Espaces verts
Bordures
Plantations
EQUIPEMENTS
STRUCTURE PETIT BASSIN
STRUCTURE BASSIN SPORTIF
STRUCTURE PATAUGEOIRE

HAMMAN - SAUNA

FOSSE A PLONGER

3,3%

3.3%
3%

3,0%

3,0%

3,0%

3,9%

3,9%

3,9%

3,5%

3,0%

2,0%

1,0%
1,0%
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Plan de gros entretien renouvallement COBAS
Légende :

(MAS 15/01/201%

Elsments / Composants / Ouvrages

Taux de ré

Deaalage opdrations | ¢

annos

anddal

commentaires

GROS (EUVRE - CLOS COUVERT

I TERRASEIMENT 5T REMNLALS
Terassemants géndraux
Tarassements complémentaires

10%

FOMUATION - NP RASTRUCTIUREL

Infrastructure : radiers, pautres, voiles

SUPERSTRUCTURE
Eevanons RDC : poteaux, poutres, volles
Bvatcrn 001 s, planemery

3000,00€C

FACADES
g b barzage Mumsben

CHARPENTE
| Charpente, ossatura

COUVERTURE
| Csmartury, eppert d Earehud

ETANCHETTE
Eanchaita aquangua
Exanchéité protectian végéizilsds, protection gravilors

Reprise peinture poutre lamellées exterieures (coté toiture terrasse)

MENUISERIES EXTERIEURES
M ma, fagasen, dvay

SECOND EUVRE

MENU [SERIES INTERIEURES

| meramra veitma s

kil

s Tie e S

i

[SERRURERIE - METALLERIE ~ MIROITERIE
Portas mdateliques
Garda-corpa

Main-courantes
Treppes daceis

1000,00€
208000 €

200099 ¢€

=L

CLOINONS LIGERTS - DOAUBLAGES
Clamans
Gaines

PLAFONDS SUSPENDUS
Faes hertoncs bumaox, loceos fumes.
Habillaga puits da lumidre
Ventilation

| 3%00,00¢

reprise porte acces local technique hall bassin
remplacement visseries et etanchéité murale (fixation) au besoin

remplacement visseries et traitement si necessaire+ reprise etancheité des supports
reprise de la trappe acces {plenum soufflage)

reprise des grilles de soufflage de sol hall bassin (traitement anti rouilie + contre
cadre)

Reprise peinture de propreté el eventuel impact remplacement plaque faux plafond locaux humic




Plan de gros entratien renouvellement COBAS
Légende :

MAJ 15/01/2019

Année :

L3 SO E G T T 00 T £ L I O

Elémenls / Composants / Ouvrages

Taux do ré

Decalage opérations

wwin(n]

PEINTURE - STGNALETIQUE
Peinture pléire+béton

Peunture de praprets

3 500,00 C

4580,00 €

CARRELAGE = FAIENCE
Carvubage e dhear, CETMUGR Siage
Falerce

REVETEMENTS DE S0L
Revétaments ds sol, falanca
Plinthes

S 009,800 C

s|® vle
HEIEI KL R 3
B

1]a

o andy
ek

commentaires

b

repriseé peinture des murs exterieur (bleu)
reprise peinture vestiaire publique+ peinture mur local administratif + peinture et frise
espace détente

Reprise des joint dans les douches et carreaux cassés (prévisionnel)

£QUIPEMENTS TECHNIQUES

FLOMSERIE ~ SANITATAES
Eau Froide Santars
Bewctueerd iy f £3.8 Comption
Distnbution générale EF
=3

15%

| €20 Chauda Sanitaire.

Producuon ECS

Dustribution eau chaude sanitaire
Lo

o fariion

159%

2 080,00 €

Evwatan

Chittes et collectaurs EU - BV - EP

Chuses e collecteurs EP

Evacuation das eau de russellement s plages

z- gty om fRrEnes

15%

1 580,80 €

Fosse de relevaga
Relevage EL CNorée
Aslavaga EU sanitare.

15%

| Equipements de sal
Sorom

15%

Equipements saniaires
we
Douchas
Lavatos.

15%

100080 ¢
150000 €

Accessoires santarres
Dstnbuteur papier hygidnique - savon
Sos worr - et Suvmal

|emaurrase - vinTiATION
Production da chaleur
Chaudéres gaz - brifeurs
Hydraulque
Candlit da Fuméas

15%

10%

250000 C

1ea9,00¢C

Drstmiuton chauffage
Cireuts radiateurs
Crcuics planchers chavffart
Circurts échangaurs bassins
Cirzutts CTA
Circuts ECS

Tratamene du full Sesnrs.
T

10%

2500,80 €

rrtmart de |a £ vetarn baisre.
cTa
Diffusaurs - griles:

10%

1500,00€

s

Hectricité - Réguiaton
Armaires dlectnques

Suparvision

200000¢C |

Traltement anti corrosion et calcaire
Rempiacement anode et fluide caloporteur

Verification par camera des réseaux EU et EP

rempalcement systéme chasse d'eau et cuvette au besoin
remplacement clapet anti retour et pommeaux au besoin
replacement robinet mitigeur au besoin

Remplacement systeme parte papier et poubelle et seche cheveux

Rempalcement piece usure dont transfo allumage ventilateur volet air

Reprise traitement anti corrosion CTA hall et calorifuge exterieur

Reprise traitement anti corrosion CTA double flux et calorifuge exterieur

remplacement calorifuge vimc exterieur et traitement des gaines
|| previsionnel remplacement disjoncteur defaillant
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Plan de gros entretien renouvellement COBAS
Légends :

MAJ 15/01/2019
Annde : LI T T S T T O T T T VO v I L O A S R P N TEE AR I L
Shote vecatagaoparntions | < [ < e [ [e [ [ M <[ L= e sl Le = o = s e L R R LR R TR TR TR T R
ELimenta / Composants / Quvrages HEHBEREE BHHEGE R BN commentaires
annes - annie “* anaials) HEDOHOED SR passpannpongennane
| PLesTmicITE couRaNTS 1okTS 1
inirae bossa tanson s 1 5 i) il . . |— ]
Ditnbumon dectngue ] 3.0% 13 13% e p - 4 . 4 4
Distnbution prncipale:
Distnbution tarminale
Chermirs do cables
Eclerage ] 3,0% 13 13% ‘ . . ' Remplacement luminaire defaillant et remplacement spot par LED
Luminarres 4 000,00 C Remplacement BAES Défaillant
Eclairage da sécuntd
PLECTRIETTE COUBANTS FAISLES
Systime de sécurits ncendie F] 3,5% 11 13% |.‘|.|~|.|.|.|.I.
Détecteurs
Ltamarn o abirm sirare
Catisga
Sécunté ] 33% 1 13% .
S— l
Détact on intrusian
Equipaments tachnigues. i 3,9% 11 13%
Résaaux VDL
Equpaments téidvisians
Equipements téldpharie 15600,00€
| changement baffles de faux plafond locaux humides
TRATTEMENT D'EAU - ECS i 3,5% L ww X .
Equpements bassin et bac tampon
PoTres on mcrtlion o 08 e
Coagulation / Mloculans
Traltement a I"azone.
Filtres
Correction da pH ar désinfectian 3000,00 €
Reéqulation remplacement des sondes PH et ozonation + calibrage
VRD
VRD ET CANALISATIONS ENTERREES 1 2,0% s as . “ . l a ‘
Bétan désactivé
Enrobe
CLOTURES 2 3.0% 10 13% E i
A AL HENTE PATEAGIRS ] 3,0% 1 13% i
Espaces verts
Borcres
Plantations
EQUIPEMENTS
STRUCTURE PUTTT RASKIN 1 1,0% 13 20% 3 900,80 C .- reprise etancheité au besoin des équipements sous bassin
————————— ]
SYRUCTURE BASSIN SPORTIF 1 10% 10 20% 4 980,00 C I - || reprise etancheité au besoin des équipements sous bassin
llemre——
STRLCTURE PATAUCETIAE 1 1.0% 10 0% 2080,00C . r "B reprise etancheité au besoin des équipements sous bassin
r s e e =T
HAMMAN - SAUNA 2 30% 0 40% . 3000,00C X L N - . reprise lame bois sauna appro infra rouge en stock pour depannage

Ll |




Plan de gros entretien renouvellement COBAS
Légende :

NAJ 15/01/201%
13 2 & 3 & T & & M 0 b B} 34 A% M AP RN W 33 B3 ) 3 oM =
Taux de ra Decatage oparations | = | ¢ | & | = 3|k slels]|s]oje]ufe]c]a]e]e)e]e)c]c]: E .
Elémants / Composants / Ouvrages t]efe]e 1] slafe|a|e)a]afe]=]a)a]2]2]2]2]2]2 . commentaires
) annbals) si]e]s]e]e]n elofa]s]aln]efs]afels]sfe]a]edn]e 2
mestant
-
GROS (EUVRE - CLOS COUVERT
TERRASSEMENT (T REMBLALS 0.8% L 4 m = n . q
Tarrassemants généraux
Tarrassements complémentairas
| FONDATION - INFRASTRUCTURE 0,5% wl m .l j
Fandatians : massis, longnnes
Infratnctios | Ao, peute, wie
s TrUCTURE 1,6% m u m n n .
Bevations RUC : pateats, poutres, volles 450080¢€ IReprise peinture poutre lamellées exterieures (coté toiture terrasse)
Bevatiors R+ : voiles, plarchers reprise bardage fosse (fixation)
[¥acaDES 2:05%! m H .’ M H
[Dardage bos, bardage méciligue
eraneente L5 .| ® ¥ [
| =harpente, ossature
JCOUVERTURE D.8%
jozvertve tsoon Caarches
[ETANCHETTE 1,0% Reprise etanchéité boite spot subaquatiques bassin et fosse
Etancharte aquabque 2500,80 €
Etanchéité protection véganlisés, procectian gravillons:
T —— ¥ ¥ W E ¥ |
MLUr rideay, lagades, divers
SECOND CEUVRE
[MENUISERIES INTERIEURES e
[Manuisenes inténeurs aluminium 32%
[Menusenes ridneurss bais 26% [ 1 » | | |
|SERRURERIE ~ METALLEQIE - MIROITERIE 1,5%
Portas méatalliques
Garde-corps 1500,00¢C remplacement visseries et serrurerie porte au besoin
remplacement visseries gardes corps et traitement si necessaire+ reprise
Main-courantes 1500,00 C etancheité des supports
reprise des trappes acces sous bassin (plenum soufflage) et local
Trappas dnccés 1000,00 € traitement d'eau
reprise des grilles de soufflage de sol hall bassin (traitement anti rouille +
Griles locaux techricues 2000,00C contre cadre)
CLOISONS LEGERES - DOUBLAGES 2,5% u . . .
Cloisora
Gaines.
[FLAFOHES AU TROUS 2,0% i . .. ‘ . - Reprise peinture de propreté et eventuel Impact remplacement plaque faux plafond locaux humide
i gt tureae s, locr s ot 3see0eC
Habifage puts de Jumiare
Vantilation
[PEINTURE — SIGNALETIQUE 1,5%
reprise des mur coté acces handicapé+ previsionnel crepis suivant traces
Painture pldtre+béon 350080¢C impact "eclatement) + peinture marches acces entrée
reprise peinture porte local technique+ peinture mur local administratif +
Peintura de proprané SHese € peinture vestiaires
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[CARRELAGE = FAJENCE
Carrrkegn Lt Sven, caribage dage

Faience.

|REVETEMENTS OE SoL
Revésamants de sal, faience
Plinthes

4500,00C

Reprise des joint dans les douches et carreaux cassés (prévisionnel)

EQUIPEMENTS TECHNIQUES

[FLOMSTNLL - BANTTAINES

Eou Froide Sanitare
Branchement d'eau / 5ol comprage
Distnbunon géndrale

Tra =1

[Eau Chaude Sanitaire

Production ECS

RSB0 e TR SN
Mtpumge - Termpdens

2 500,00 C

Traitement anti corrosion et calcaire
Remplacement anode et fluide caloporteur

Cvacomtom
Chutes et collecteurs EU - EV - EP
Coutte o iabactmn I
Excistion S anm i rusasllemat e g

s o welirms o b

150000¢C

Verification par camera des réseaux EU et EP

Fosse de relevage
Relavaga EU Chlorée
Relevage EU sanutaire.

15%

2560,00 C
1060.00¢ |

| Eiparnants de <ol
Siohans

15%

reprise garnitures des pompes relevage
. reprise des gamitures pompes relevage

| Fquipemants saniires
we

Douches
Lavahos

15%

1800,00 C
200000 €

rempalcement systéme chasse d'eau et cuvette au besoin
remplacement clapet anti retour et pommeaux au besoin

Accassaires santaines
Oistrbuter papier hygiénigue - savon
Shitag maew + thitar tuwma

[Jeraverace - vENTRATION
[arocuztion de chaleur
Chaldares gaz - brilleurs
Chauchéra biomasse
Hydrauliau

Congu da fuméas

15%

10%

250,00 C

2000,06 C

Remplacement systeme porte papier et poubelle et seche cheveux

Rempalcement piece urgence comme transfo allumage et moto ventilateur

[Distnbution crauftage
Cmists radateurs

Circus planchars chauffant
Cirouts échangeurs bassins
Circuits CTA

Circutts ECS

Traitement du hall bassins.
cTa

2500,00C

[ Tra tmert i b v wvestarm Bosars
ca

Oiffuseurs - gniles

1560,00€

|Reprise traitement anti corrosion CTA hall et calorifuge exterieur

[Reprise traitement anti corrosion CTA DOUBLE FLUX et calorifuge exterieur

| S

33%

=]

| Becmats - Réguiation
Armarres dlacnques
Supervision

33%

u

1508,00¢C

L remplacement calorifuge vmc exterieur et traitement des gaines
previsionnel remplacement  disjoncteur defaillant
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JELLCTRICITE COURANTS rOaTS
imoive cencrsle basss tarian + 3.0% 13 i
Ditntutian dectngue 4 3,0% 13 13%
n prncipale.
N terminale
Chanuns go cobles
it mp L] 3,0% 13 13%
Lompires if luminaire defaillant et remplacement spot par LED
Eclairage de sécunte 1. nent BAES D ]
JELLCTRICTTE COURANTS FATILES
Bt i o e W L] 3.9% 11 13%
T e
s £ 20 v
Catlaga
e e b 35% n 13%
i
Dutectian
JELiermunts techniques. i 3.9% 11 13%
Seneaun VDI 590,80 ¢ remplacement prises audio video au besoin
590,00 ¢ changemant baffles de faux plafond locaux humides
2 1,5% 1 204
s basin o pac b
s di 1ecyclape e de repnse.
Cosquiation / flaculant
Traement a lFozone
e m 3 et ot b 358800¢C [remplacement des sondes PH et azonation + calibrage
b
ot ws2 s - MONTI-CHARGT 3 3,0% n 100%
I 150000 € Mise en stock moteur porte paliere
VRD
JVRD ET CANALISATIONS ENTERREES 3 2.0% 35 0%
[ELOTURES i 3,0% il Liw
JAMENAGEMENTS PAYSAGERS ¥ 3,0% 1 13%
Espaces vorts
Suraures
Plant
EQUIPEMENTS
|sravcrunt wTIT sasmin b 1.0% 13 20% 2550,98¢C Jreprise etancheité au besoin des équipements sous bassin
|FreueTuRE Bassin sonT 1 1.0% 10 20% 3508,90C reprise etancheité au besoin des équipements sous bassin
s TawcTuRE PATAUGEGTAE 1 1,0% 10 0% 250000 C reprise etancheité au besoin des équipements sous bassin
[HAMMAN - SAUNA 3 3,0% 6 0% 3500,00C |reprise lame bois sauna appro infra rouge en stock pour depannage
[FOSSE A PLONGER 3 ,0% ¥ 0%
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GROS (EUVRE - CLOS COUVERT

#oatant préaielonnal

TERRASSEHINT IT AIMaLALS
Termssements généraux

Terrassements complémentaires

10%

FONDATION - INFRASTRUCTURE
Fandatlons : massifs, langrines
Infrastructure ; radlers, poutres, volles

10%

SUPERSTRUCTURE
Thavaorn NDC - poteany, poities, veles
Duvistioes H+ 1 ° wolles, plaschers.

2508,00 ¢

FAGADES
fardage ton, terfiage melslous

|CHARPENTE
Charpente, ossature

COUVERTURE
Cauvartune, wpeort o dcndad

3 500,08 C

ETANCHEITE
Etanchelte aquatique
Eanchéité protection végétallsée, protection grevillons

MENUISERIES EXTERIEURES
Hur M, Badm, Shrn

Reprise peinture poutre lamellées exterieures (coté toiture terrasse)

reprise des bandes goudronnées en toiture 3 eme toiture

SECOND EUVRE

MENUISERIES INTERIEURES
MeniIBRTE) INCANey ShaTiniLm
Merussenica snbtnesrng bois

3,2%
2,6%

18%
27%

KERRURERIE - METALLERIE ~ MIROITERIE
Portes méatalliques
Garde-corps

Maln-caurantes
Trappes d'accks

Grilles locssx vochevcuen

18%

remplacement portes vestiaires et porte acces service

reprise porte service local tech

remplacement visseries inox gardes corps

remplacement visseries gardes corps et traitement si necessaire+
reprise etancheité des supports

reprise des trappes acces locaux vestiaires et local traitement d'eau
reprise des grilles de soufflage de sol hall bassin {traitement anti
rouille + contre cadre)

CLOISONS LLGEALS - DOUBLAGES
[
Galnes

25
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PLAFOHGS SUSFENDUS

P plariees burnsus, Soceus hurrides.
Hobillage AT dn haribre

Ventilation

PEINTURE - SIGNALETIQUE

Peinture plétre+béton

Peinture de propresé.

30%

5e00,80 C

6580,00C

CARRELAGE - FALENCE
Carrelage locaux divers, carmelage plages

Falence

RIVETEMENTS DF SOL
Revétements de sal, falence
Pilnthes

25%

6 500,00 C

reprise des mur coté solarium (bac & vegetalisation)+ previsionnel
lcrepis suivant traces impact “eclatement) + peinture marches acces
solarium

reprise peinture porte local technique+ peinture mur local administratif
+ peinture vestiaires

Remplacement partie de faience douche usage et joint de douche

EQUIPEMENTS TECHNIQUES

[PLOMBERIL = SANTTAIRLS
L Frde Zanitsing
Branchemant d'eau / sous comptage
Batrécton grrnarse P
Tomstermant o et pour EC5

20

15%

E ¥ & 2 H 9 EH M

——————e
Eau Chawde Sanitaire

Production ECS
Dintrivetion aau Chauss sanitmne
Mifigrage - Tarnpdratiim i powis de pussge

15%

Evacusticen.
Crustes of coblezteun EU - BV < EF
Crudes ot collocieun EF

Dvatiataan St w00 Nuttsalienierd don g

15%

1500,08C

|Entretien et decontamination canalisation EU , reprise des fixations rouil

vacustion Ces eacr Ov wolanges of oroats ge BTt

Fosse de relavage
Relevage EU Chiorée
Relevage EU sanitaire

20

15%

Equipements de sol
Stphans

20

15%

Euisertents sanituires.
we

Oouches
Lavabas

20

1000,08C
150080 &

100,00 ¢

Accessoires sanimires
Distributeur papler hyglénigue - savon
B 1T - $0Ches dhewia

15%

209000 ¢

rempalcement systéme chasse d'sau et cuvette au besoin
remplacement clapet anti retour et pommeaux au besoin
remplacement filtres anti bacterien et robinetterie (au besoin )

Remplacement systéme porte papier et poubelle et seche cheveux
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|EHAUFFAGE - VINTILATION

Production de chaleur
Chafibres gas « briieury
Chaudidre blomasse
Hydrautique
Condult de fumées

10%

1089,80C

Distribution chauffage

Clreults radlateurs

Circuls planchers chauffant
Clreults échangeurs bassins
Cireuits CTA

Circults ECS

Trsitmrvinrs s il bataifee
CTA

10%

Aees00c

Traltement de (a zone vestlalres bassins
CTA
Diffuseurs - grilles

15600,00 C

VMC
Electricité - Réguiatian
Armalres électriques

Supervision

ELECTRICITE COURANTS FORTS

3,3%
3,3%

10%
10%

150980 ¢C

3,0%

13%

|Ditribution électrique
Distribution principale
Distribution terminate

Chemins de cables

3,0%

13%

Eclairage
Luminalres
Edalrage de sécuritd

13%

350000¢C
2008,09C

Rempalcement piece urgence comme transfo allumage et moto ventilate

Reprise traitement anti corrosion CTA hall et calorifuge exterieur

Reprise traitement anti corrosion CTA et calorifuge exterieur

remplacement calorifuge vmc exterieur et traitement des gaines
previsionnel remplacement  disjoncteur defaillant

Remplacement luminaire defaillant et remplacement spot par LED
Remplacement BAES Défaillant

ELECTRICITE COURANTS FAIBLES

Systime de sécurité Incendie
Détecteurs.

Diffumouns o alisme senane
Ciblage.

1%

Sécunité
Vidéosurveiliance
Desteetion inrusion

13%

towseTEnt tefrey
Réseaux VDI
Equipements [&iévisions
Equipements téléphanie

13%

TRATTEMENT DEAU - 5
Equipements bassin at bac tampon
Pompes de recyclage et de reprise
Coagulation / Roculant

Traitement & I'azane

Fres

Correction de pH er désinfection
Régulation

380,00 C

remplacement des sondes PH et ozonation + calibrage
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| ASCINAEUN « MONTE-CHARGE 3 3,0% 21 100% B = m 3= = |3
Ascenseu ses, 00 ¢ Slglelz z|+
remplacament boitier exterieur w m u N m m
s | 2 m
VRD m Els s|=
© Gl2o|e
T|2|O]|E w|d
WRD [T CANALISATIONS ENTERREES 1 2,0% 35 0% ,% M .% = ﬂ .
Béton désactivé o c |
Slal 218 5 T
Enrobé m 5] m % =0 I
=< |0 << =15
CLOTURES 2 3,0% 10 13%
AHENAGIMENTS PAVEAGIRS 2 3,0% 11 13%
Espaces verts
B reprise treillis soutien plantes grimpantes arriere de ia piscine
Pt
EQUIPEMENTS
STRUCTURE PETIT BASSIN 1 1,0% 1 20% 3580,00C Jreprise etancheité au besoin des équipements sous bassin
STRUCTUNE BASSIN SPONTLP 1 1,0% 1 20% 308808 C reprise etancheité au besain des équipements sous bassin k
ETRUCTURE PATAUGEGIRE 1 1,0% 10 0% 200000 C reprise etancheité au besoin des équipements sous bassin
[Total Previsionnel N+1 €6 500,00 €]






